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“SELECCION DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL D'JSERIO,
ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, ., CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACION TOLUVIEJO 220 kV Y LINEAS DE
TRANSMISION ASOCIADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

En general la UPME agradece las observaciones, comentarios y sugerencias y procede a
responder cada una de las mismas.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS MEDIANTE, OFICIO CON
RADICADO UPME 20181100054792.

DOCUMENTOS DE SELECCION DEL INVERSIONISTA

PREGUNTA 1. Eléctricas de Medellin Ingenieria y Servicios S.A.S., como inversionista
interesado en participar en el proceso de la Referencia, comedidamente pone a su
consideracion la posibilidad de ampliacion del plazo para presentacion de oferta hasta el
proximo 07 de febrero de 2019, teniendo en cuenta la importancia y el grado de complejidad del
proyecto, el cual, requiere del desarrollo de una serie de actividades previas como estudios,
consultas, visitas técnicas, etc., las cuales se requieren para realizar un ejercicio técnico —
economico competitivo y ajustado a los requerimientos de la convocatoria.

RESPUESTA 1. No es posible acceder a la solicitud. Cabe resaltar que el proyecto fue
definido en el Plan de Expansién de Referencia Generacion - Transmision 2015 — 2029,
adoptado mediante Resolucion MME No 40095 del 1 de febrero de 2016 (modificada
mediante Resolucion MME No 40813 del 3 agosto de 2018), adicionalmente el 23 de
Marzo de 2018 en la pagina web de la UPME fueron prepublicados los documentos de
la convocatoria publica, la cual posteriormente fue abierta oficialmente el 24 de Agosto
de 2018.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS MEDIANTE, OFICIO CON
RADICADO UPME 20181100056862.

PREGUNTA 2. NUMERAL 2.2. DOCUMENTO DE SELECCION DEL INVERSIONISTA

Numeral 2.2, pagina 16, renglones 19 a 23. ; Se puede considerar una modificacion en la fecha
oficial de puesta en operacion del Proyecto?, lo anterior teniendo en cuenta los antecedentes
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de otros Proyectos en los tiempos de consulta previa con comunidades de los resquardos de
San Andrés de Sotavento.

RESPUESTA 2. Lafecha de Puesta en Operacién del proyecto fue modificada mediante
Resolucion del Ministerio de Minas y Energia 40813 de 3 de agosto de 2018, la cual se
encuentra incluida en el numeral 2.2 de los Documentos de Seleccion del Inversionista
DSI.

PREGUNTA 3. De acuerdo con lo descrito en el numeral 2.1.2., pagina 10, renglones 25 a 29.
El espacio para bahia de linea que se debe instalar dentro de la Subestacion Chind 230 kV, al
hacer parte de la Convocatoria Publica UPME 07-2013, ;en qué condiciones se entregara por
parte del actual concesionario en términos técnicos (obras civiles) y de licenciamiento
ambiental?

RESPUESTA 3. Respecto a sus preguntas, puede consultar la informacion técnica
suministrada por ISA-INTERCOLOMBIA mediante radicado UPME 20171110059992, la
cual esta publicada en la pagina web de la presente Convocatoria, dentro del espacio
de documentos relacionados. En cualguier caso, se aclara que las caracteristicas que
debe cumplir el espacio para la bahia de linea en la subestacion Chinu se encuentran
en el Anexo 1 de los Documentos de Seleccién del Inversionista de la Convocatoria
Publica UPME 07-2013.

PREGUNTA 4. De acuerdo con lo descrito en el numeral 2.1.3., pagina 11, renglones 30 a 34.
El espacio para bahia de linea que se debe instalar dentro de la Subestacién Bolivar 220 kV, al
hacer parte de la Convocatoria Publica UPME 02-2003, ;en qué condiciones se entregara por
parte del actual concesionario en términos técnicos (obras civiles) y de licenciamiento
ambiental?

RESPUESTA 4. Respecto a sus preguntas, puede consultar la informacion técnica
suministrada por ISA-INTERCOLOMBIA mediante radicado UPME 20171110059992, la
cual esta publicada en la pagina web de la presente Convocatoria, dentro del espacio
de documentos relacionados. En cualquier caso, se aclara que las caracteristicas que
debe cumplir el espacio para la bahia de linea en la subestacion Bolivar se encuentran
en el Anexo 1 de los Documentos de Seleccion del Inversionista de la Convocatoria
Publica UPME 02-2003.

PREGUNTA 5. En el numeral 5.1.1, pagina 30, renglones 20 y 21 se establece que "El predio
de la subestacion sera el que seleccione el Transmisor al inicio de la ejecucion, junto a la actual
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subestacion Toluviejo 110 kV...", por favor precisar que significa la expresion “junto” en este
contexto.

RESPUESTA 5. Se realiza ajuste mediante Adenda.

PREGUNTA 6. En el orden de ideas de la pregunta anterior, por favor confirmar lo expresado
en el numeral 5.1.2, pagina 33, renglones 30 a 41 y pagina 34 renglon 1, relacionado con los
Espacios de Reserva, que a nivel del STR, se debera incluir espacios de reserva para la futura
instalacion de:

Una nueva subestacion Toluviejo 110 kV, en configuracion doble barra méas seccionador de
transferencia, con sus respectivos equipos y/o elementos de patio, vias y casa de control, elc,
para:

Tres (3) bahias de transformacion a 110 kV

Tres (3) bancos de autotransformadores, 220/110/34.5 kV de 150 MVVA (3 x 50 MVA) cada uno
Dos (2) autotransformadores monofasico (220/110/34.5 kV de 50 MVA) con cambio rapido, los
cuales serviran como reserva de los fres bancos de autotransformadores. Dos bancos
comparten un autotransformador de reserva

Cuatro (4) bahias de linea a 110 Kv.

RESPUESTA 6. Los Espacios de Reserva se encuentran definidos en el numeral 5.1.2
del Anexo 1 de los Documentos de Seleccion del Inversionista de la presente
Convocatoria.

PREGUNTA 7. De acuerdo con lo descrito en el numeral 5. Sobre la ubicacion de la nueva
subestacion Toluvigjo, 220 kV, ¢la seleccion del predio deberé ser colindante con la existente o
podra seleccionarse otro predio que cumpla con los requisitos de localizacion del anexo 17

RESPUESTA 7. Ver Respuesta 5.

PREGUNTA 8. De acuerdo con lo descrito en el numeral 5. Sobre la ubicacion de las
subestaciones Chint y Bolivar por favor aclarar si los predios de las dos subestaciones ya
cuentan con los espacios fisicos necesarios para la construccion de las obras objeto de la
presente convocatoria.
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RESPUESTA 8. Al respecto, los numerales 2.1.2 y 2.1.3 del Anexo 1 de los DSI de la
Convocatoria Publica UPME 05-2018 son claros. Sin detrimento a lo anterior, se deben
proveer los espacios de reserva solicitado en el 5.1.2 del Anexo 1 de los DSI de la
Convocatoria Publica UPME 05-2018.

PREGUNTA 9. En la visita a la subestacién Chini 230 kV, se comprobé que en el diametro 1
esta montado 1/3 correspondiente a la conexion a la barra 2 y hay un seccionador para conexion
a la barra 1. En los pliegos de la UPME (Figura No.3, correspondiente al diagrama unifilar
subestacion Chinti 230 kV) se presenta el corte central como existente, por favor aclarar.

RESPUESTA 9. Se realiza ajuste mediante Adenda.

PREGUNTA10. ;Existen alertas tempranas en cuanto a acciones concernientes a procesos de
restitucion de tierras que aun no hayan concluido y puedan retrasar sustancialmente el
desarrollo del proyecto por no tener claridad frente a la propiedad y titularidad de los predios?

RESPUESTA 10. Es de tener en cuenta que, la presente Convocatoria Pablica UPME
05-2018 se desarrolla con fundamento en lo establecido en el articulo 85 de la Ley 143
de 1994, siendo el Inversionista seleccionado quien asume en su integridad los riesgos
inherentes a la ejecucion y explotacion de los proyectos. En tal sentido, es su
responsabilidad el realizar todas las gestiones pertinentes para cumplir con el Objeto del
Proyecto (numeral 2.1 de los DSI de la presente convocatoria) y su normal desarrollo,
sin que esto se encuentre limitado al alcance de la informacién que de manera indicativa
suministra la UPME (numeral 5.6 de los DSI de la presente convocatoria).

Expresado lo anterior, se aclara que el documento de Alertas Tempranas es un analisis
exclusivamente de caracter ilustrativo, que se elabora con informacién secundaria
disponible, en tal sentido se recuerda la NOTA IMPORTANTE de la pagina 12 del
referido documento que sefiala:

“El presente documento es un analisis exclusivamente de caracter ilustrativo y no puede
o debe considerarse como una asesoria en materia de inversiones, legal, fiscal o de
cualquier otra naturaleza por parte de la UPME o sus funcionarios, empleados,
asesores, agentes y/o representantes. Su objetivo es identificar de manera preliminar e
indicativa las posibilidades y condicionantes de tipo ambiental y social, en un érea de
estudio que demarca la zona donde podria desarrollarse el proyecto, y suministrar
informacion de referencia a los interesados en la presente Convocatoria Ptiblica UPME.
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La fuente de la informacion de este documento es secundaria (...), por lo cual el
inversionista seleccionado sera el encargado de validar la informacion suministrada
durante el proceso de elaboracioén de los estudios ambientales en la fase de ejecucion.

Este documento no hace parte de los Documentos de Seleccion del Inversionista (DS)
de la respectiva convocatoria publica y no pretende definir los trazados, es un ejercicio
de recopilacion de informacion preliminar, ya que, como lo sefialan los DSI, sera
responsabilidad del Adjudicatario realizar sus propios analisis e investigaciones (...)".

En cualquier caso, los Proponentes son los responsables de presentar una propuesta
que considere todos los costos y riesgos de acuerdo con sus propios estudios y analisis
(numeral 5.5 de los DSI de la presente convocatoria).

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS MEDIANTE, CORREO
ELECTRONICO CON RADICADO UPME 20171110048582.

PREGUNTA 11. E/ documento “Anexo_1_UPME_05-2018.pdf" se indica textualmente
en la pagina 57 reglones 29 a 35: “5.6.3 Unidad de medicion fasorial sincronizada -
medidores multifuncionales. Se deben instalar unidades de medicién fasorial -PMU-
para cada bahia (linea, transformacion o compensacion) objeto de la presente
Convocatoria, y para subestaciones nuevas en configuracion interruptor y medio se
debera garantizar un PMU por corte, incluyendo el corte central. Debera tener entradas
de corriente independiente por bahia o corte instalado”.

Consulta: Se solicita a la UPME confirmar si se deben suministrar PMU para cada una
de las nuevas bahias de linea en las subestaciones Bolivar 220 kV y Chint 220 kV. En
caso afirmativo, favor indicar ademas si en estas subestaciones y para la etapa de
ejecucion del proyecto, el PDC (concentrador de datos fasoriales) serd un equipo
existente o si éste serd nuevo y/o independiente para este proyecto. Si el PDC es
existente, favoremitir la arquitectura de la red existente de este sistema. Adicionalmente,
confirmar si estas PMU'S deberan estar alojadas en tableros independientes.

RESPUESTA 11. Se realiza ajuste mediante Adenda.
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PREGUNTA 12. Considerando que el documento “Anexo_1_UPME_05-2018.pdf en el numeral
5.6.1 — Sistemas de proteccion se indica textualmente en la pagina 53 reglones 29 a 31: “Las
bahias deberan estar acopladas al esquema de proteccion diferencial de barras de Ia
Subestacion, que debera ser un sistema de proteccion diferencial distribuido que permita el
mantenimiento de cada unidad individualmente con la proteccién en operacion continua’.

Consulta: Se entiende que se requieren protecciones diferenciales de barra del tipo distribuidas
para "permitir el mantenimiento de cada unidad individualmente con la proteccion en operacion
continua”. Se solicita a la UPME confirmar si es posible usar proteccion diferencial de barras
centralizado, que permita la misma funcionalidad mediante bloques de prueba por bahia.

RESPUESTA 12.Se debera dar cumplimiento a lo sefialado en el numeral 5.6.1. del
Anexo 1 de los Documentos de Seleccion del Inversionista de la presente convocatoria.

PREGUNTA 13. Considerando que el documento “Anexo_1_UPME_05-2018.pdf" en el numeral
5.6.1 — Sistemas de proteccion se indica textualmente en la pagina 52 reglones 39 a 41 yenla
pagina 53 reglones 1y 2: “El esquema de proteccion de lineas deberéa ser implementado con
dos protecciones principales para lineas de transmision con principio de operacion y medicion
diferente, adicionalmente deben tener algoritmos de operacion diferentes entre si. El esquema
completo debera consistir de relés rapidos para emision y recepcion del disparo directo
transferido; falla interruptor; funciones de recierre y verificacion de sincronismo, proteccion”.

Consulta: Se solicita a la UPME confirmar que, en el esquema de proteccion completo, las
funciones de falla interruptor, recierre y verificacion de sincronismo, y supervision de circuito de
disparo se pueden ejecutar con las protecciones PPL1 y PPL2.

RESPUESTA 13. Se debera dar cumplimiento a lo sefialado en el numeral 5.6.1. del
Anexo 1 de los Documentos de Seleccién del Inversionista de la presente convocatoria.

PREGUNTA 14. En el documento “Figura_3.pdf’ se presenta el diagrama unifilar de la
subestacion Chint 230 kV propiedad de Intercolombia, la cual se presenta a continuacion:
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La zona resaltada en color verde correspondiente al alcance de la presente
convocatoria, en la cual se interpreta que se debe completar el diametro D1 con un corte
de barra y una derivacion de linea. Sin embargo, segtin la informacion técnica entregada
por Intercolombia de la convocatoria UPME 07-2013 (diagrama unifilar CO-CHUR-
09825-S-02-K2003-A3_Unifilar), para completar el diametro D1 se requeriria ademas la
construccion del corte central, el cual no se encuentra incluido en el alcance de la
figura 3.

Consulta: se solicita a la UPME aclarar si el alcance de la presente convocatoria debe
incluir el corte de barra y corte central del diametro D1 de la subestacion Chini 230 kV.

RESPUESTA 14 Ver Respuesta 9.

PREGUNTA 15. E/ documento “20171110059992 Rta ITCO.pdf’ se indica textualmente en el
numeral 2, item vi "Arquitectura, protocolos y equipos del sistema de control, protecciones y
medida. Se adjunta el documento CO-CHUR-09825-S-01-K2006-V/2 Arquitectura Sistema de
control S/E China 230 kV”. El protocolo usado en el sistema de control y proteccion, es IEC
61850 edicion 2. El inversionista seleccionado debe instalar un sistema de control
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independiente, el cual intercambiara informacion con el SAS existente de la Subestacion,
mediante dos (2) puertos seriales con protocolo IEC 60870-101 (maestro-esclavo).

Consulta: Se solicita a la UPME indicar y especificar los limites del alcance de los suministros y
servicios para esta oferta. Es decir: INTERCOLOMBIA debera garantizar la disponibifidad de
los puertos seriales en el SAS existente, la parametrizacion de estos puertos y ademas, la
programacion de las nuevas variables en el SAS existente y ajuste de los despliegues segtn
aplique.

RESPUESTA 15. La informacion disponible con que la UPME cuente, la pondra a
disposicion de los Interesados, Sin embargo, esto no representa ninguna limitante, por
lo cual el Inversionista podra consultarla al propietario de la infraestructura de manera
directa y evaluarla para lo de su interés, en concordancia con los numerales 5.5
Independencia del Proponente, y 5.6. Responsabilidad, de los DSI de la Convocatoria
Publica UPME 05-2018.

PREGUNTA 16. En el documento “Anexo_1_UPME_05-2018.pdf” se indica textualmente en la
pagina 33 reglones 19 a 22: “En la subestacion Chinu 230 kV se deberan incluir espacios de
reserva para la futura instalacion de: Una (1) bahias de linea a 230 kV. La ubicacion debera ser
contigua a la bahia de linea objeto de la presente Convocatoria”. Sin embargo, en el documento
“Figura_3.pdf” se presenta el diagrama unifilar de la subestacion Chint 230 kV propiedad de
Intercolombia, y se indica que el espacio de reserva para la futura bahia de linea a 230 kV
debera estar ubicada en el corte “C” del diametro D3, de forma tal que no estaria contigua a la
bahia de linea objeto de la presente Convocatoria y dejando obstaculizada la salida del corte
“C” del diametro D2.

Consulta: Se solicita a la UPME que aclare o defina la ubicacion del espacio de reserva para la
futura bahia de linea a 230 kV asociada al segundo circuito de la linea Chinu - Toluviejo.

RESPUESTA 16. Se realiza ajuste mediante Adenda.

PREGUNTA 17. ;jEn el documento “Figura_3.pdf” se presenta el diagrama unifilar de la
subestacion Chind 230 kV con la ubicacién de la bahia de linea objeto de la presente
Convocatoria en el corte “C” del diametro D1. No obstante la salida de linea desde esta
ubicacidn presenta multiples dificultades entre las que se encuentran:
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a. Poco espacio para orientar la salida de la linea hacia la subestacion Nueva
Toluviejo, ubicada en el sentido opuesto.
b. Cruce de lineas de 500 kV, 220 kV y 34.5 kV.

Consulta: Se solicita a la UPME confirmar si es posible cambiar la ubicacion de la bahia de linea
objeto de la presente Convocatoria, pasando del corte “C" del diametro D1 al corte “A” del
diametro D3. En caso afirmativo, por favor validar que la ubicacion del espacio de reserva para
la futura linea a 230 kV contintie siendo el mismo presentado en la convocatoria, es decir en el
corte “C” del diametro 3 con lo cual se conserva el requerimiento de la UPME en el sentido que
debe quedar contigua a la bahia construida.

RESPUESTA 17. Ver Respuesta 9 y Respuesta 16.

PREGUNTA 18. En el documento “Anexo_1_UPME_05-2018.pdf" se indica textualmente en la
pagina 30 en el numeral 5.1.1, reglones del 20 al 24: “El predio de la subestacién sera el que
seleccione el Transmisor al inicio de la ejecucion junto a la actual Subestacion Toluviejo 110 kV
propiedad de Electricaribe S.A. E.S.P., la cual esta ubicada en jurisdiccion del municipio de
Toluviejo en el departamento de Sucre, considerando y garantizando las facilidades para los
accesos de las lineas de transmision y el acceso de equipos, para el STN y STR”. En tal sentido
EPSA E.S.P. procedi6 a realizar una revision juridica y visita de campo con el fin de verificar la
situacion  fisica de las areas referidas por la UPME en el documento
“Anexo_5_Informe_Visita.pdf’ asociado al tema de alertas tempranas, evidenciando que el
predio considerado como junto a la Subestacion Toluviejo 110 kV presenta un alto numero de
lineas, tanto de entrada como de salida de la subestacion lo que inviabiliza el aprovechamiento
constructivo de dicha area vecina a la subestacion. Adicionalmente, después de haber realizado
la revision juridica se evidencié que los predios vecinos, incluido el predio de la subestacion,
presentan una medida cautelar POR DECLARATORIA INMINENCIA DE RIESGO O
DESPLAZAMIENTO FORZADO, la cual dificulta la adquisicién expedita del predio debido al
procedimiento juridico que se debe surtir.

Consulta: Se solicita comedidamente a la UPME si es posible definir un radio de 3 kilémetros,
tomando como centro la actual Subestacion Toluviejo 110 kV, para la busqueda del predio
requerido para la nueva Subestacion Toluviejo 220 kV objeto de la presente convocatoria UPME
STN 05-2018.

RESPUESTA 18. Se realiza ajuste mediante Adenda.
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PREGUNTA 19. En el documento “Anexo_1_UPME_05-2018.pdf’ se indica textualmente en la
pagina 10 en el numeral 2.1.2 Descripcion de Obras en la Subestacion Chint 230 kV, reglones
del 25 al 29: “El Inversionista seleccionado debera usar uno de los espacios de reserva que
fueron previstos en la Convocatoria Pablica UPME 07-2013, de la cual ISA-INTERCOLOMBIA
S.A. E.S.P. es el responsable. Para tal fin el Inversionista que resulte adjudicatario de la
presente Convocatoria Publica deberd completar el diametro uno (D1) con los equipos
necesarios para la bahia de linea relacionada en el numeral 2 del presente Anexo”.

Consulta: Se solicita comedidamente a la UPME precisar si INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
entregara a cero costo el espacio, tanto de la bahia que entrara en servicio como el espacio de
la bahia de reserva; en caso contrario, se solicita precisar el valor exacto que cobraré
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. por ello.

RESPUESTA 19. Respecto a sus preguntas, puede consultar la informacion técnica
suministrada por ISA-INTERCOLOMBIA mediante radicado UPME 20171110059992, la
cual esta publicada en la pagina web de la presente Convocatoria, dentro del espacio
de documentos relacionados. En cualquier caso, se aclara que los espacios que utiliza
la presente convocatoria en la subestacion Chint, hacen parte de los espacios de
reserva definidos en el Anexo 1 de los Documentos de Seleccion del Inversionista de la
Convocatoria Publica UPME 07-2013.

La informacién disponible con que la UPME cuente, la pondra a disposicion de los
Interesados, Sin embargo, esto no representa ninguna limitante, por lo cual el
Inversionista podra consultarla al propietario de la infraestructura de manera directa y
evaluarla para lo de su interés, en concordancia con los numerales 5.5 Independencia
del Proponente, y 5.6. Responsabilidad, de los DSI de la Convocatoria Publica UPME
05-2018.

PREGUNTA 20. En el documento "Anexo_1_UPME_05-2018.pdf” se indica textualmente en la
pagina 11 en el numeral 2.1.3 Descripcion de Obras en la Subestacion Bolivar 220 kV, reglones
del 30 al 34: “El inversionista seleccionado debera usar uno de los espacios de reserva que
fueron previstos en la Convocatoria Publica UPME 02-2003, de la cual ISA-INTERCOLOMBIA
S.A. E.S.P. es el responsable. Para tal fin el Inversionista que resulte adjudicatario de la
presente Convocatoria Publica debera utilizar el espacio disponible junto a la bahia que utiliza
la linea Bolivar - Termocartagena ejecutada mediante la Convocatoria UPME 05-2012".
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