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RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME STR 02-2026

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, 
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN NUEVA BOSCONIA 110 kV Y 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS.

En general, la UPME agradece las observaciones, comentarios y sugerencias y 
procede a responder cada una de las mismas.

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS MEDIANTE OFICIO CON 
RADICADO UPME 202601110134232.

Pregunta 01.

 “ 2.1. Objeto del Proyecto 

Fecha de puesta en operación: en la convocatoria se establece que el proyecto  
debe entrar en operación a más tardar el 31 de diciembre de 2029. Por otra parte,  
se evidencia que la Resolución UPME No 000942 de 24 de octubre de 2024 en  
donde  se  evalúa  el  concepto  de  viabilidad  técnico  –  económica  para  los  
transformadores 110/13,8 kV - 30 MVA y 110/34,5 kV 60 MVA y sus bahías de  
110 kV establece una fecha de puesta en operación para el 31 de diciembre de 
2028. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se solicita realizar las respectivas validaciones  
para la concordancia de fechas entre los dos proyectos, teniendo en cuenta que  
las obras del SDL dependen de la puesta en operación de los activos objeto de la  
convocatoria UPME STR 02-2026.”

Respuesta 01.
Considerando que la Resolución del Ministerio de Minas y Energía No. 40004 
de 2026 establece que la FPO del proyecto Nueva Bosconia 110/34,5/13,8 
kV y líneas asociadas es diciembre de 2029, la UPME acoge lo dispuesto en 
dicho acto administrativo y lo incorpora como parte integral de los pliegos 
de la convocatoria. En cuanto a las obras Sistema de Distribución Local y su 
puesta en operación, estas son responsabilidad del Operador de Red del 
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área para el  cumplimiento de la  calidad,  confiabilidad y seguridad en la 
prestación del servicio de energía eléctrica.

Pregunta 02.

“5.1.3. Conexiones con Equipos Existentes Compatibilidad de los equipos 
existentes y los nuevos equipos de protección, control y comunicaciones: 
en la convocatoria se solicita compatibilidad de los sistemas de protección, control  
y  comunicaciones  con  la  infraestructura  existente,  además,  se  indica  que  los  
nuevos equipos sean de última tecnología.  Ambos requisitos podrían constituir  
restricciones  por  la  obsolescencia  de  los  esquemas  actuales  en  las  bahías  
remotas.  Este  comentario  es  común  para  las  S/E  Copey  y  El  Paso  110  kV,  
subestaciones existentes y cuyos esquemas de protección actuales no permitirían  
la implementación de esquemas de protección 100% selectivos.”

Respuesta 02.
Se acepta la solicitud y se modifica mediante la Adenda No. 1.

Pregunta 03.

“5.1.4. Servicios Auxiliares 

El CND recomienda ampliar un poco más este párrafo indicando que los servicios  
auxiliares  sean  independientes,  autónomos,  redundantes  y  supervisados  y  
permitan más de un punto de AC y DC.”
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Respuesta 03.
Se acepta la solicitud y se modifica mediante la Adenda No. 1.

Pregunta 04.

“5.5.5. Transformadores de Corriente 

Se recomienda mencionar la precisión del núcleo de protección. Adicionalmente, el  
núcleo (s) no deberá saturarse ante condiciones de cortocircuito.”

Respuesta 04.
Se acepta la solicitud y se modifica mediante la Adenda No. 1.

Pregunta 05.

“5.6.1. Sistemas de Protección 

Se recomienda incluir el numeral 4.4.7 (sistemas de protección de las líneas) en el  
numeral 5.6 (equipos de control y protección).” 

Respuesta 05.
Se acepta la solicitud y se modifica mediante la Adenda No. 1.

Pregunta 06.
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“5.6.1. Sistemas de Protección 

Se  recomienda  que  la  protección  ANSI  50BF  este  implementada  en  un  relé  
independiente  o  mediante  doble  protección  diferencial  de  barra,  ya  que,  ante  
mantenimientos o indisponibilidad de la diferencial de barras o el relé principal, no  
se contara con la protección de falla interruptor en la subestación Nueva Bosconia  
110 kV.”

Respuesta 06.
Se acepta la solicitud y se modifica mediante la Adenda No. 1.

Pregunta 07.

“5.6.1. Sistemas de Protección 

Se  recomienda  incluir  que  todos  los  núcleos  deberán  contar  con  relaciones  
iguales, no deberán contar con relaciones únicas e independientes.”
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Respuesta 07.
Se acepta la solicitud y se modifica mediante la Adenda No. 1.

Pregunta 08.

“5.6.3.  Unidad  de  medición  fasorial  sincronizada  -  medidores  
multifuncionales 

Se da por entendido que la subestación Nueva Bosconia 110 kV debe implementar  
PMU en cada bahía del alcance de la convocatoria.”

Respuesta 08.
Se  precisa  que  la  subestación  Nueva  Bosconia  110  kV,  objeto  de  la 
convocatoria  UPME  STR  02  –  2026,  debe  incluir  Unidades  de  Medición 
Fasorial – PMU – por cada bahía (línea, transformación o compensación, 
según aplique).

Pregunta 09.

“6.2. Información Requerida por CND para la Puesta en Servicio
 
Se  debe  mencionar  que  el  proyecto  de  convocatoria  debe  cumplir  con  la  
reglamentación  vigente,  incluyendo  el  cumplimiento  del  Acuerdo  CNO 1937  o  
aquel que lo modifique o sustituya ante el CND.”

Respuesta 09.
Se acepta la solicitud y se modifica mediante la Adenda No. 1.

Pregunta 10.

“Anexo 4:
se recomienda eliminar lo resaltado en verde, y solo solicitar el cumplimiento del  
estudio de ajuste y coordinación de protecciones. 
Pag 29.”
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Respuesta 10.
Se acepta la solicitud y se modifica mediante la Adenda No. 1.

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS MEDIANTE OFICIO CON 
RADICADO UPME 202601110132992.

Pregunta 01.

“ (…) 

En el “Anexo 1 – Descripción y especificaciones técnicas del proyecto”, página 22,  
líneas 1 a 4, se establece que la capacidad normal de operación del circuito objeto  
de la convocatoria no debe ser inferior a 467 amperios, así como en sus límites  
térmicos y de emergencia. 

No obstante,  teniendo en cuenta el  ya citado comunicado UPME con radicado  
N°20251020011275 del 30 de diciembre de 2025, mediante el cual se aprueban  
las unidades constructivas para las obras de repotenciación de la línea El Copey –  
El Paso 110 kV proyecto cuyo objetivo es incrementar la capacidad de conducción  
de  este  circuito  hasta  794  Amperios.  Se  considera  necesario  que  en  las  
especificaciones técnicas del proyecto se establezca de manera expresa que la  
capacidad  de  los  nuevos  tramos  de  línea  objeto  de  la  presente  convocatoria  
deberá ser, como mínimo de 794 Amperios. 

Lo  anterior  permitirá  que  en  todo  su  recorrido  las  líneas  El  Copey  –  Nueva  
Bosconia 110 kV y El Paso – Nueva Bosconia 110 kV una vez entren en operación  
cuenten  con  una  capacidad  de  conducción  uniforme,  garantizando  así  una  
operación segura y sin restricciones, tanto en condiciones normales como ante  
contingencias N-1. (…)”

Respuesta 01.
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Se acepta la solicitud y se modifica mediante la Adenda No. 1.

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS MEDIANTE OFICIO CON 
RADICADO UPME 202601110147812.

Pregunta 01.
 
“El numeral 5.6.3 del anexo 1. Especificaciones técnicas del proyecto, página 59,  
línea de la 4 a la 8, menciona PMU para cada bahía. ¿Se requiere un concentrador  
de datos (PDC) local propiedad del inversionista, o el inversionista solo entrega el  
tablero para que el CND instale su propio PDC?” 

Respuesta 01.
Actualmente el CND no instala el PDC en la subestación. Por lo tanto, el 
alcance del Inversionista corresponde a la instalación del tablero que alojará 
los  equipos  de  telecomunicaciones  propiedad  del  proveedor  de  XM, 
mediante los cuales se establece el canal dedicado hasta el CND para el 
transporte de datos.

Pregunta 02.

“Respecto  al  nivel  de  corto  circuito  de  50  kA,  mencionado  en  el  anexo  1.  
Especificaciones técnicas del proyecto, página 11, línea de la 22 a la 24. ¿Es este  
un requisito mínimo mandatorio de diseño para todos los equipos de potencia, o  
puede ajustarse si los estudios de cortocircuito demuestran que un nivel de 40 kA  
es suficiente con margen de seguridad?”

Respuesta 02.
Desde  la  UPME  se  busca  estandarizar  los  parámetros  referentes  a  la 
capacidad de interrupción de cortocircuito de las obras que incluyan nuevas 
subestaciones en el nivel 110 kV – 115 kV mayor o igual a 50 kA, esto 
como medida preventiva ante no solamente el crecimiento vegetativo de la 
demanda  y  obras  aprobadas,  también  teniendo  en  cuenta  la  posible 
integración de nuevos generados, cogeneradores y usuarios finales. Por lo 
anterior, se mantienen las condiciones establecidas en el numeral 3.2. Nivel 
de Corto Circuito.

Pregunta 03.
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“De acuerdo con la información incluida en el documento “Análisis Área de Estudio  
Preliminar y Alertas Tempranas – Segundo Momento”, página 57, suministrado  
por la UPME, en el cual se establece que dentro del área del estudio preliminar se  
cuenta  con  presencia  del  Resguardo  Indígena  Chimilas  o  Cacahueros  (ISSA  
Oristuna),  Adicionalmente,  de  acuerdo  con  la  información  incluida  en  el  
documento “Análisis Área de Estudio Preliminar y Alertas Tempranas – Segundo  
Momento”, página 59, suministrado por la UPME, se identifica que la línea negra  
intercepta el área de estudio preliminar. Sin embargo, el proyecto se encuentra  
por fuera de la línea negra. Como es posible que aplique el proceso de consulta  
previa con los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo (además de  
Chimilas  o  Cacahueros)  ubicados  en  este  territorio,  podría  considerarse  una  
ampliación de la  FPO del  proyecto  desde este  momento? En un escenario  de  
consulta previa es tiempo para desarrollar el proyecto es muy corto.”

Respuesta 03.
No es posible acceder a su solicitud, teniendo en cuenta que la Resolución 
del  Ministerio  de  Minas  y  Energía  No.  40004  del  7  de  enero  de  2026, 
establece varios proyectos ubicados en la Costa Atlántica,  particularmente 
el proyecto UPME STR 02 – 2026 subestación Nueva Bosconia 110 kV y 
líneas de transmisión asociadas, como obra urgente, así: 

“(...)  Artículo  1  La  presente  resolución  tiene  por  objeto  modificar  la  
Resolución MME 90604 de 2014, declarar la existencia de una “Situación  
Especial” en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y los Sistemas de  
Transmisión Regional (STR) de la Costa Atlántica, así como la identificación  
de  las  de  obras  urgentes  de  expansión  que  permitan  mitigar  las  
limitaciones de las  redes existentes para la  atención de la  demanda de  
energía eléctrica de la Región Caribe. (...)” Negrilla fuera de texto.

Adicional a esto, aplazar la fecha de entrega de propuestas, implica que la 
ventana de tiempo para la ejecución del proyecto se reduciría, lo que podría 
afectar la ejecución del mismo dentro del límite de la FPO establecida.
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Pregunta 04.

“Teniendo en cuenta que el área de estudio preliminar se encuentra superpuesta  
con las áreas sustraídas de las Reservas Forestales establecidas mediante la Ley  
2ª y en zona de vida catalogada como Bosque Seco Tropical, en el documento  
“Análisis Área de Estudio Preliminar y Alertas Tempranas – Segundo Momento”,  
páginas 49 y 51.  Podrían hacer  público  los  factores  de compensación para la  
zona?” 

Respuesta 04.
La  información  contenida  en  el  documento  “Análisis  Área  de  Estudio 
Preliminar y Alertas Tempranas – Segundo Momento”, tal como se indica 
expresamente en la sección “Nota Importante” (página 11), corresponde a 
una recopilación de información secundaria obtenida de fuentes oficiales, la 
cual tiene un carácter meramente ilustrativo y preliminar.

Adicionalmente, se precisa que la información allí contenida fue elaborada 
con base en insumos disponibles para el año 2025, por lo cual puede no 
reflejar  las  condiciones  actuales.  En  consecuencia,  el  inversionista 
seleccionado  será  el  responsable  de  validar,  actualizar  y  complementar 
dicha información en el marco de la elaboración de los estudios ambientales 
y demás análisis requeridos durante la fase de ejecución del proyecto.

Bajo este contexto, la UPME no genera ni define directamente los factores 
de compensación ambiental  aplicables. Por lo tanto, la determinación de 
estos  deberá  ser  consultada  directamente  por  el  interesado  ante  las 
autoridades  ambientales  competentes,  quienes  son  las  encargadas  de 
establecer y actualizar dicha información.

Finalmente, es responsabilidad del inversionista así como de cada uno de 
los  proponentes realizar  las  consultas  pertinentes y  emplear  información 
vigente y oficial para el adecuado desarrollo de sus estudios, evaluaciones y 
trámites requeridos para el proyecto.

Pregunta 05.

“¿El  área  de  estudio  preliminar  se  encuentra  categorizada  como  potencial  
arqueológico medio, en caso de que se requiera realizar un rescate arqueológico,  
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este aspecto podría considerarse como un asunto de fuerza mayor para las fechas  
de entrega?”

Respuesta 05.
La categorización de potencial arqueológico mencionada en el documento 
“Análisis  Área  de  Estudio  Preliminar  y  Alertas  Tempranas  –  Segundo 
Momento”, corresponde a una referencia de carácter preliminar basada en 
información secundaria y con fines únicamente ilustrativos, conforme a lo 
señalado en la “Nota Importante” del mismo documento.

 
Pregunta 06.

“¿La  UPME  podría  facilitar  la  información  de  los  predios  que  se  encuentran  
asociados  a  las  solicitudes  de  sustitución  de  tierras  para  el  área  de  estudio  
preliminar, mostrado en el documento en el documento “Análisis Área de Estudio  
Preliminar y Alertas Tempranas – Segundo Momento”, página 62? Esto, teniendo  
en cuenta la alta densidad de solicitudes.” 

Respuesta 06.
La  información  presentada  en  el  documento  “Análisis  Área  de  Estudio 
Preliminar y Alertas Tempranas – Segundo Momento”, incluyendo aquella 
relacionada  con  solicitudes  de  sustitución  de  tierras,  corresponde  a  una 
recopilación de información secundaria obtenida de fuentes oficiales, con un 
carácter meramente ilustrativo y preliminar, conforme a lo indicado en la 
“Nota Importante” del documento.

En este sentido, dicho documento no constituye una base de datos oficial ni 
consolidada, ni hace parte de los Documentos de Selección del Inversionista 
(DSI), por lo cual la UPME no administra ni certifica la información detallada 
sobre los predios asociados a dichas solicitudes.

Por  lo  tanto,  cualquier  información adicional  detallada o actualizada que 
requiera  el  interesado  deberá  ser  consultada  directamente  ante  las 
entidades  competentes  responsables  de  su  generación,  administración  y 
actualización.

En consecuencia, es responsabilidad del Inversionista seleccionado realizar 
las consultas necesarias y validar la información vigente para el adecuado 
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desarrollo  de  sus  análisis,  estudios  y  gestión  predial  en  el  marco  del 
proyecto.

Pregunta 07.

“Dado que el  comercializador Air-e realiza el  recaudo de más del  40% de los  
cargos del STR norte, que se está apropiando de esos recursos, dado que no está  
pagando,  y  que  el  sistema  de  pagarés  establecido  por  XM  no  opera  
adecuadamente dada la intervención de este OR ¿Cómo se garantizaría que los  
cargos asociados al STR no sean indebidamente apropiados por este OR? ¿Cómo  
se  piensa  garantizar  el  normal  ingreso  del  inversor  seleccionado  en  la  
convocatoria?”

Respuesta 07.
En atención  a  las  observaciones  y  consultas  realizadas  en  el  marco  del 
proyecto  UPME  STR  05-2025,  esta  consulta  fue  trasladada  a  la  CREG 
mediante el radicado UPME 202601110170122. Posteriormente, la Comisión 
remitió la solicitud a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
mediante el radicado UPME 202601110162582. De manera complementaria, 
la UPME realizó traslado directamente de la solicitud a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios mediante el radicado 202601530050851. 
A la fecha no se ha obtenido respuesta.

Atentamente,

Indira Portocarrero Ospina
Directora General
Dirección General
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