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1.336. Subestación Sesquile 115: ............................................................................ 1352  

1.337. Subestación Silencio 110: ............................................................................. 1360  

1.338. Subestación Simijaca 115: ............................................................................ 1363  

1.339. Subestación Sn Carlos EEB 115: ................................................................ 1371  

1.340. Subestación Sochagota 220: ....................................................................... 1379  

1.341. Subestación Sogamoso 220: ........................................................................ 1382  

1.342. Subestación Sogamoso 500: ........................................................................ 1385  

1.343. Subestación Sonson 110: .............................................................................. 1388  

1.344. Subestación Sopó 115: .................................................................................. 1391  

1.345. Subestación Sopó 230: .................................................................................. 1394  

1.346. Subestación Sta Rosa 115: ........................................................................... 1397  
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1.347. Subestación Suba 115: .................................................................................. 1400  

1.348. Subestación Suesca 34,5 kV: ....................................................................... 1406  

1.349. Subestación Sur 115: ..................................................................................... 1408  

1.350. Subestación Suria (DelSur) 220: ................................................................. 1411  

1.351. Subestación Suria 115: .................................................................................. 1421  

1.352. Subestación Suria 34.5: ................................................................................. 1427  

1.353. Subestación T Peldar 115: ............................................................................ 1429  

1.354. Subestación Tebsa 110: ................................................................................ 1433  

1.355. Subestación Tebsa 220: ................................................................................ 1436  

1.356. Subestación Tebsa II 110: ............................................................................. 1439  

1.357. Subestación Techo 115: ................................................................................ 1442  

1.358. Subestación Tenay 115: ................................................................................ 1448  

1.359. Subestación Tenjo 115: ................................................................................. 1451  

1.360. Subestación Terminal 115: ........................................................................... 1457  

1.361. Subestación Termo Zipa 115: ...................................................................... 1465  

1.362. Subestación Termoflores 110: ..................................................................... 1473  

1.363. Subestación Tesalia 220: .............................................................................. 1476  

1.364. Subestación Tibabuyes 115: ........................................................................ 1479  

1.365. Subestación Tigre 110: .................................................................................. 1486  

1.366. Subestación Tocaima 34,5 kV: .................................................................... 1489  

1.367. Subestación Toluviejo 220: ........................................................................... 1490  

1.368. Subestación Torca 115: ................................................................................. 1493  

1.369. Subestación Torca 220: ................................................................................. 1501  

1.370. Subestación Tren Occ 115: ........................................................................... 1510  

1.371. Subestación Troneras 110: ........................................................................... 1515  

1.372. Subestación Tuluni 115: ................................................................................ 1518  

1.373. Subestación Tuluni 220: ................................................................................ 1521  
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1.374. Subestación Tumaco 115: ............................................................................. 1524  

1.375. Subestación Tunal 115: ................................................................................. 1527  

1.376. Subestación Tunal 220: ................................................................................. 1533  

1.377. Subestación Tunja 115: ................................................................................. 1539  

1.378. Subestación Tunjita 115: ............................................................................... 1542  

1.379. Subestación Ubala 115: ................................................................................. 1548  

1.380. Subestación Ubala 13,8 kV:.......................................................................... 1554  

1.381. Subestación Ubate 115: ................................................................................ 1556  

1.382. Subestación Ubate 13,2 kV: ......................................................................... 1562  

1.383. Subestación Ubate 34,5 kV: ......................................................................... 1564  

1.384. Subestación Union 110: ................................................................................. 1565  

1.385. Subestación Uraba 110: ................................................................................ 1568  

1.386. Subestación Uraba 220: ................................................................................ 1571  

1.387. Subestación Urra 110: .................................................................................... 1574  

1.388. Subestación Urra 220: .................................................................................... 1577  

1.389. Subestación Usaquen 115: ........................................................................... 1580  

1.390. Subestación Usme 115: ................................................................................. 1588  

1.391. Subestación Veinte Julio 110: ...................................................................... 1594  

1.392. Subestación Veraguas 115: .......................................................................... 1597  

1.393. Subestación Victoria CQR 115: ................................................................... 1605  

1.394. Subestación Victoria EEB 115: .................................................................... 1608  

1.395. Subestación Villeta 115: ................................................................................ 1616  

1.396. Subestación Virginia 115:  ............................................................................. 1622  

1.397. Subestación Virginia 220:  ............................................................................. 1625  

1.398. Subestación Virginia 500:  ............................................................................. 1628  

1.399. Subestación Viterbo 115:  .............................................................................. 1631  

1.400. Subestación Vlla Hermosa 110: .................................................................. 1634  
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1.401. Subestación Yarumal 110: ............................................................................ 1637  

1.402. Subestación Yarumal II 110: ......................................................................... 1640  

1.403. Subestación Zamora 110: ............................................................................. 1643  

1.404. Subestación Zipaquira 115: .......................................................................... 1646  
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Siglas  
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 

GIT: Grupo Interno de Trabajo 

MACC: Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión 

SIN: Sistema Interconectado Nacional 
FPO: Fecha de Puesta en Operación 
MW:  Megavatio 

MWh/año:  Megavatio-hora por año 

COP: Peso Colombiano 

kA:  kiloamperio  

CC: Cortocircuito  

PCH: Pequeña Central Hidroeléctrica  

BT_Confi: Beneficio por Confiabilidad  
BT_Flex: Beneficio por Flexibilidad  

B_Ambiental:  Beneficio Ambiental  

EC_Mar: Eficiencia en Costos de Margen 
EC_Per: Eficiencia en Costos de Pérdidas 
EC_RE: Eficiencia en Costos por Restricciones Eléctricas 
EC_RP: Eficiencia en Costos por Requerimientos de Potencia 
STN: Sistema de Transmisión Nacional. 
STR: Sistema de Transmisión Regional. 
SDL: Sistema de Distribución Local. 
OR: Operador de Red. 
STN: Sistema de Transmisión Nacional. 
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1. Reporte por subestación impactada por 
las solicitudes presentadas en el Área  
Oriental  

 

Esta sección tiene como objetivo realizar el análisis de las variables y el estado de 
cada una de las subestaciones del SIN, las cuales son impactadas por la conexión 
de proyectos en el Área Oriental. A continuación, se realizará un análisis del estado 
de la variable de capacidad de barra y capacidad excedente de interrupción de 
corriente de cortocircuito, teniendo en cuenta las solicitudes de conexión y las 
respectivas alternativas priorizadas como resultado de la ejecución del modelo 
MACC. 

1.1. Subestación Altamira 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Altamira 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-1. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Altamira 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Altamira 115  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Altamira 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-1. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Altamira 
115  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Altamira 115 se presentaron 13 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-2. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Altamira 115  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  
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SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Altamira 
115  

0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Altamira 115  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Altamira 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-2. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Altamira 115  

 

1.2. Subestación Altamira 220:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Altamira 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-3. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Altamira 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Altamira 220  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Altamira 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-3. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Altamira 
220  

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, 
desde los comentarios presentados por transportador, se identificó que la 
subestación Altamira 220 no cuenta con disponibilidad de espacio físico para la 
conexión de nuevos proyectos. 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Altamira 220 se presentaron 13 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-4. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Altamira 220  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Altamira 
220  

0.000  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Altamira 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Altamira 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-4. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Altamira 220  
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1.3. Subestación Alto Ricaurte 115:  
 

Capacidad por barra:  

Para la subestación Alto Ricaurte 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2-5. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Alto Ricaurte 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Alto Ricaurte 115  

El estado de la capacidad por barra en la subestación Alto Ricaurte 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 2-5. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Alto 
Ricaurte 115 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Alto Ricaurte 115 se presentaron 5 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-6. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación Alto 
Ricaurte 115 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2969_A1 Solar FV 2027  Alto Ricaurte 
115  

0.011  SATISFACE 

SC_4764_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Alto Ricaurte 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Alto Ricaurte 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Alto Ricaurte 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4800_A2 Solar FV 2028  Alto Ricaurte 
115  

0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Alto Ricaurte 115  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Alto Ricaurte 115, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-6. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Alto Ricaurte 115  

 

1.4. Subestación Amaga 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Amaga 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-7. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Amaga 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Amaga 110  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Amaga 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-7. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Amaga 
110  

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, 
desde los comentarios presentados por transportador, se identificó que la 
subestación Amaga 110 no cuenta con disponibilidad de espacio físico para la 
conexión de nuevos proyectos. 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Amaga 110 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-8. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Amaga 110  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Amaga 110  0.015  SATISFACE 
 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Amaga 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Amaga 110, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-8. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Amaga 110  

 

1.5. Subestación Amalfi 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Amalfi 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-9. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Amalfi 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Amalfi 110  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Amalfi 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-9. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Amalfi 
110  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Amalfi 110 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 2-10. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Amalfi 110  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Amalfi 110  0.003  SATISFACE 
 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Amalfi 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Amalfi 110, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-10. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Amalfi 110  
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1.6. Subestación Amoya 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Amoya 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-11. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Amoya 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Amoya 115  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Amoya 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-11. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Amoya 
115  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Amoya 115 se presentaron 13 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-12. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Amoya 115  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

37 
UPME.GOV.CO 

 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Amoya 115  0.001  SATISFACE 
SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Amoya 115  0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Amoya 115  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Amoya 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-12. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Amoya 115  
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1.7. Subestación Ancon EPM 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Ancon EPM 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-13. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ancon EPM 110 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Ancon EPM 110 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Ancon EPM 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-13. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Ancon 
EPM 110 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Ancon EPM 110 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-14. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Ancon EPM 110 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Ancon EPM 
110  

0.037  NO 
SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Ancon EPM 110 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Ancon EPM 110, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-14. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Ancon EPM 110 
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1.8. Subestación Ancon EPM 220:  
Capacidad por barra:  

Para la subestación Ancon EPM 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2-15. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ancon EPM 220 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Ancon EPM 220 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Ancon EPM 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 2-15. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Ancon 
EPM 220 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Ancon EPM 220 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-16. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Ancon EPM 220 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Ancon EPM 
220  

0.039  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Ancon EPM 220 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Ancon EPM 220, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-16. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Ancon EPM 220 

 

1.9. Subestación Ancon ISA 220:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Ancon ISA 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-17. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ancon ISA 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Ancon ISA 220  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Ancon ISA 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-17. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Ancon 
ISA 220 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Ancon ISA 220 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-18. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Ancon ISA 220  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Ancon ISA 
220  

0.039  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Ancon ISA 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Ancon ISA 220, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-18. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Ancon ISA 220  
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1.10. Subestación Antioquia 500:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Antioquia 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-19. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Antioquia 500  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Antioquia 500  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Antioquia 500, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-19. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Antioquia 500  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Antioquia 500 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-20. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Antioquia 500  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Antioquia 
500  

0.027  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Antioquia 500  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Antioquia 500, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-20. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Antioquia 500  
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1.11. Subestación Apartado 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Apartado 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-21. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Apartado 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Apartado 110  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Apartado 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-21. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Apartado 110  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Apartado 110 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-22. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Apartado 110  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Apartado 
110  

0.004  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Apartado 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Apartado 110, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-22. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Apartado 110  

  



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

52 
UPME.GOV.CO 

 

1.12. Subestación Apulo 34,5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Apulo 34,5 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-23. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Apulo 34,5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2024_5979_A2  9.9 Solar FV Apulo 34,5  2026  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Apulo 34,5  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Apulo 34,5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

53 
UPME.GOV.CO 

 

 

Figura 2-23. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Apulo 
34,5 

 

1.13. Subestación Aranjuez 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Aranjuez 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-24. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Aranjuez 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Aranjuez 115  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Aranjuez 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-24. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Aranjuez 115  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Aranjuez 115 se presentaron 120 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-25. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Aranjuez 115  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5218_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5231_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5286_A1  Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.050  SATISFACE 

SC_2023_5286_A2  Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.053  SATISFACE 

SC_2023_5286_A3  Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.050  SATISFACE 

SC_2023_5437_A1  Solar FV 2025  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5437_A2  Solar FV 2025  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5451_A1  Solar FV 2025  Aranjuez 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5451_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.022  SATISFACE 

SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.022  SATISFACE 

SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.022  SATISFACE 

SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.022  SATISFACE 

SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.022  SATISFACE 

SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.022  SATISFACE 

SC_2023_5547_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.362  SATISFACE 

SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.383  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.128  SATISFACE 

SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.119  SATISFACE 

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_20245840_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_20245840_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2024_5964_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_2024_5964_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 
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SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.007  SATISFACE 

SC_2024_5979_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_6018_A1  Biomasa y 
Residuos 

2025  Aranjuez 
115  

0.004  SATISFACE 

SC_2024_6018_A2  Biomasa y 
Residuos 

2025  Aranjuez 
115  

0.003  SATISFACE 

SC_2532_A1 PCH 2025  Aranjuez 
115  

0.020  SATISFACE 

SC_2601_A1 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.065  SATISFACE 

SC_3122_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.132  SATISFACE 

SC_3122_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Aranjuez 
115  

0.104  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.365  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.386  SATISFACE 

SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Aranjuez 
115  

0.002  SATISFACE 
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SC_3355_A1 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.050  SATISFACE 

SC_3355_A2 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.053  SATISFACE 

SC_3355_A3 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.050  SATISFACE 

SC_3762_A1 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.045  SATISFACE 

SC_3762_A2 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.045  SATISFACE 

SC_4018_A1 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.048  SATISFACE 

SC_4018_A2 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4149_A1 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.048  SATISFACE 

SC_4149_A2 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4484_A1 Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_4484_A2 Solar FV 2026  Aranjuez 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_4758_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Aranjuez 
115  

0.010  SATISFACE 

SC_4758_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Aranjuez 
115  

0.027  SATISFACE 

SC_4762_A1 Solar FV 2029  Aranjuez 
115  

0.007  SATISFACE 

SC_4762_A2 Solar FV 2029  Aranjuez 
115  

6.251  SATISFACE 

SC_4764_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Aranjuez 
115  

0.011  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Aranjuez 
115  

0.012  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.008  SATISFACE 

SC_4800_A2 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.008  SATISFACE 

SC_4828_A1 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4828_A2 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4829_A1 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.050  SATISFACE 

SC_4829_A2 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.048  SATISFACE 
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SC_4927_A1 Solar FV 2027  Aranjuez 
115  

0.009  SATISFACE 

SC_4983_A1 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.028  SATISFACE 

SC_4983_A2 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.039  SATISFACE 

SC_4986_A1 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.028  SATISFACE 

SC_4986_A2 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.039  SATISFACE 

SC_4987_A1 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.028  SATISFACE 

SC_4987_A2 Solar FV 2028  Aranjuez 
115  

0.039  SATISFACE 

SC_5026_A2 Solar FV 2025  Aranjuez 
115  

0.018  SATISFACE 

SC_5027_A2 Solar FV 2025  Aranjuez 
115  

0.018  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Aranjuez 115  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Aranjuez 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-25. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Aranjuez 115  

 

1.14. Subestación Armenia 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Armenia 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-26. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Armenia 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Armenia 115  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Armenia 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-26. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Armenia 115  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Armenia 115 se presentaron 15 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-27. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Armenia 115  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5304_A2  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5309_A2  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Armenia 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Armenia 
115  

0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Armenia 115  
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El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Armenia 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-27. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Armenia 115  

 

1.15. Subestación Armenia 220:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Armenia 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-28. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Armenia 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Armenia 220  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Armenia 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-28. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Armenia 220  
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Armenia 220 se presentaron 15 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-29. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Armenia 220  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5304_A2  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5309_A2  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 
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SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Armenia 
220  

0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Armenia 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Armenia 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-29. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Armenia 220  
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1.16. Subestación Autopista 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Autopista 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-30. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Autopista 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Autopista 115  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Autopista 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-30. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Autopista 115  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Autopista 115 se presentaron 124 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-31. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Autopista 115  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5218_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5231_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.001  SATISFACE 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

71 
UPME.GOV.CO 

 

SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5286_A1  Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.067  SATISFACE 

SC_2023_5286_A2  Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.070  SATISFACE 

SC_2023_5286_A3  Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.067  SATISFACE 

SC_2023_5437_A1  Solar FV 2025  Autopista 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5437_A2  Solar FV 2025  Autopista 
115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5451_A1  Solar FV 2025  Autopista 
115  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5451_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Autopista 
115  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.023  SATISFACE 

SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.023  SATISFACE 

SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.023  SATISFACE 

SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.023  SATISFACE 

SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.029  SATISFACE 

SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.029  SATISFACE 
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SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.029  SATISFACE 

SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.029  SATISFACE 

SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.029  SATISFACE 

SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.029  SATISFACE 

SC_2023_5547_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.475  SATISFACE 

SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.498  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.169  SATISFACE 

SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.158  SATISFACE 

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_20245840_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_20245840_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_2024_5964_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.003  SATISFACE 

SC_2024_5964_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.003  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.004  SATISFACE 
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SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.009  SATISFACE 

SC_2024_5979_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_6018_A1  Biomasa y 
Residuos 

2025  Autopista 
115  

0.008  SATISFACE 

SC_2024_6018_A2  Biomasa y 
Residuos 

2025  Autopista 
115  

0.007  SATISFACE 

SC_2532_A1 PCH 2025  Autopista 
115  

0.010  SATISFACE 

SC_2601_A1 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.087  SATISFACE 

SC_2775_A1 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.140  SATISFACE 

SC_2775_A2 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.130  SATISFACE 

SC_3122_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.186  SATISFACE 

SC_3122_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Autopista 
115  

0.143  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.479  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.502  SATISFACE 

SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.007  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.008  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.007  SATISFACE 

SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Autopista 
115  

0.008  SATISFACE 

SC_3354_A1 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.264  SATISFACE 

SC_3354_A2 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.283  SATISFACE 

SC_3355_A1 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.067  SATISFACE 
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SC_3355_A2 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.070  SATISFACE 

SC_3355_A3 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.067  SATISFACE 

SC_3762_A1 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.060  SATISFACE 

SC_3762_A2 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.060  SATISFACE 

SC_4018_A1 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.064  SATISFACE 

SC_4018_A2 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4149_A1 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.064  SATISFACE 

SC_4149_A2 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4484_A1 Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_4484_A2 Solar FV 2026  Autopista 
115  

0.002  SATISFACE 

SC_4758_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Autopista 
115  

0.019  SATISFACE 

SC_4758_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Autopista 
115  

0.057  SATISFACE 

SC_4762_A1 Solar FV 2029  Autopista 
115  

0.014  SATISFACE 

SC_4762_A2 Solar FV 2029  Autopista 
115  

11.631  NO 
SATISFACE 

SC_4764_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Autopista 
115  

0.019  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Autopista 
115  

0.021  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.014  SATISFACE 

SC_4800_A2 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.013  SATISFACE 

SC_4828_A1 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4828_A2 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4829_A1 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.067  SATISFACE 

SC_4829_A2 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.064  SATISFACE 

SC_4927_A1 Solar FV 2027  Autopista 
115  

0.013  SATISFACE 
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SC_4983_A1 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.039  SATISFACE 

SC_4983_A2 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.058  SATISFACE 

SC_4986_A1 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.039  SATISFACE 

SC_4986_A2 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.058  SATISFACE 

SC_4987_A1 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.039  SATISFACE 

SC_4987_A2 Solar FV 2028  Autopista 
115  

0.058  SATISFACE 

SC_5026_A2 Solar FV 2025  Autopista 
115  

0.025  SATISFACE 

SC_5027_A2 Solar FV 2025  Autopista 
115  

0.025  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Autopista 115  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Autopista 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-31. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Autopista 115  

 

1.17. Subestación Avenida Primera 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Avenida Primera 115 se presentaron 0 alternativas de conexión 
las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-32. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Avenida Primera 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Avenida Primera 115  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Avenida Primera 115, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-32. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Avenida Primera 115  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Avenida Primera 115 se presentaron 112 alternativas de 
conexión las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas 
se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-33. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Avenida Primera 115  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5218_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5231_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5286_A1  Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.052  SATISFACE 

SC_2023_5286_A2  Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.054  SATISFACE 

SC_2023_5286_A3  Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.052  SATISFACE 

SC_2023_5437_A1  Solar FV 2025  Avenida 
Primera 115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5437_A2  Solar FV 2025  Avenida 
Primera 115  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5451_A1  Solar FV 2025  Avenida 
Primera 115  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5451_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Avenida 
Primera 115  

0.036  SATISFACE 

SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.026  SATISFACE 

SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.026  SATISFACE 

SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.026  SATISFACE 

SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.026  SATISFACE 

SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.034  SATISFACE 

SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.034  SATISFACE 

SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.034  SATISFACE 

SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.034  SATISFACE 

SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.034  SATISFACE 

SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.034  SATISFACE 

SC_2023_5547_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.447  SATISFACE 

SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.504  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.181  SATISFACE 

SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.173  SATISFACE 

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_20245840_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.001  SATISFACE 

SC_20245840_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.001  SATISFACE 

SC_2024_5964_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.001  SATISFACE 

SC_2024_5964_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.001  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 
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SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.005  SATISFACE 

SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.010  SATISFACE 

SC_2024_5979_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_6018_A1  Biomasa y 
Residuos 

2025  Avenida 
Primera 115  

0.017  SATISFACE 

SC_2024_6018_A2  Biomasa y 
Residuos 

2025  Avenida 
Primera 115  

0.016  SATISFACE 

SC_2601_A1 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.076  SATISFACE 

SC_3122_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.310  SATISFACE 

SC_3122_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Avenida 
Primera 115  

0.169  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.450  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.507  SATISFACE 

SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.006  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.010  SATISFACE 

SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.016  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.081  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.016  SATISFACE 

SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Avenida 
Primera 115  

0.081  SATISFACE 

SC_3355_A1 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.052  SATISFACE 
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SC_3355_A2 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.054  SATISFACE 

SC_3355_A3 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.052  SATISFACE 

SC_3762_A1 Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.067  SATISFACE 

SC_3762_A2 Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.067  SATISFACE 

SC_4018_A1 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.056  SATISFACE 

SC_4018_A2 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_4149_A1 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.056  SATISFACE 

SC_4149_A2 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_4484_A1 Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_4484_A2 Solar FV 2026  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_4758_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Avenida 
Primera 115  

0.021  SATISFACE 

SC_4758_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Avenida 
Primera 115  

0.129  SATISFACE 

SC_4762_A1 Solar FV 2029  Avenida 
Primera 115  

0.020  SATISFACE 

SC_4762_A2 Solar FV 2029  Avenida 
Primera 115  

0.015  SATISFACE 

SC_4764_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Avenida 
Primera 115  

0.011  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Avenida 
Primera 115  

0.012  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.008  SATISFACE 

SC_4800_A2 Solar FV 2028  Avenida 
Primera 115  

0.008  SATISFACE 

SC_4828_A1 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_4828_A2 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.000  SATISFACE 

SC_4829_A1 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.078  SATISFACE 

SC_4829_A2 Solar FV 2027  Avenida 
Primera 115  

0.070  SATISFACE 

SC_5026_A2 Solar FV 2025  Avenida 
Primera 115  

0.030  SATISFACE 
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SC_5027_A2 Solar FV 2025  Avenida 
Primera 115  

0.030  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Avenida Primera 115  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Avenida Primera 115, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-33. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Avenida Primera 115  

  



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

84 
UPME.GOV.CO 

 

1.18. Subestación Ayura 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Ayura 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-34. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ayura 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Ayura 110  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Ayura 110, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-34. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Ayura 
110  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Ayura 110 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 2-35. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Ayura 110  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Ayura 110  0.022  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Ayura 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Ayura 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-35. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Ayura 110  
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1.19. Subestación Bacata 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bacata 115 se presentaron 9 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-36. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bacata 115 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5218_A1  99.9 Eólico 
Onshore 

Bacata 115 2028  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  99.9 Eólico 
Onshore 

Bacata 115 2026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  99.9 Eólico 
Onshore 

Bacata 115 2026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5231_A1  99.9 Eólico 
Onshore 

Bacata 115 2028  NO 
SATISFACE 

SC_2600_A1 50.0 Solar FV Bacata 115 2027  SATISFACE 
SC_2775_A1 100.0  Solar FV Bacata 115 2028  NO 

SATISFACE 
SC_4983_A1 19.9 Solar FV Bacata 115 2028  SATISFACE 
SC_4986_A1 19.9 Solar FV Bacata 115 2028  SATISFACE 
SC_4987_A1 19.9 Solar FV Bacata 115 2028  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bacata 115 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bacata 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-36. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bacata 
115  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bacata 115 se presentaron 134 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-37. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bacata 115 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5218_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 115 3.104  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 115 0.048  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 3.099  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.048  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 3.099  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.048  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.021  SATISFACE 

SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.048  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5231_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 115 3.104  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 115 0.048  SATISFACE 

SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 115 3.104  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 115 0.048  SATISFACE 

SC_2023_5247_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5247_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5263_A1  Solar FV 2025  Bacata 115 0.002  SATISFACE 
SC_2023_5263_A2  Solar FV 2025  Bacata 115 0.191  SATISFACE 
SC_2023_5286_A1  Solar FV 2027  Bacata 115 0.121  SATISFACE 
SC_2023_5286_A2  Solar FV 2027  Bacata 115 0.113  SATISFACE 
SC_2023_5286_A3  Solar FV 2027  Bacata 115 0.113  SATISFACE 
SC_2023_5385_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5385_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.005  SATISFACE 
SC_2023_5437_A1  Solar FV 2025  Bacata 115 0.001  SATISFACE 
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SC_2023_5437_A2  Solar FV 2025  Bacata 115 0.001  SATISFACE 
SC_2023_5451_A1  Solar FV 2025  Bacata 115 0.004  SATISFACE 
SC_2023_5451_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.004  SATISFACE 
SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.023  SATISFACE 
SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Bacata 115 0.022  SATISFACE 
SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.023  SATISFACE 
SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Bacata 115 0.022  SATISFACE 
SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.029  SATISFACE 
SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Bacata 115 0.029  SATISFACE 
SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.029  SATISFACE 
SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Bacata 115 0.029  SATISFACE 
SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.029  SATISFACE 
SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Bacata 115 0.029  SATISFACE 
SC_2023_5547_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 115 0.872  SATISFACE 

SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 115 0.643  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.176  SATISFACE 
SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Bacata 115 0.164  SATISFACE 
SC_2023_5644_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bacata 115 0.154  SATISFACE 

SC_2023_5644_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bacata 115 0.145  SATISFACE 

SC_2023_5664_A1  Solar FV 2027  Bacata 115 0.012  SATISFACE 
SC_2023_5664_A2  Solar FV 2027  Bacata 115 0.015  SATISFACE 
SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_20245840_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.006  SATISFACE 
SC_20245840_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.006  SATISFACE 
SC_2024_5964_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.015  SATISFACE 
SC_2024_5964_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.014  SATISFACE 
SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
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SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Bacata 115 0.005  SATISFACE 
SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.010  SATISFACE 
SC_2024_5979_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_6018_A1  Biomasa y 

Residuos 
2025  Bacata 115 0.014  SATISFACE 

SC_2024_6018_A2  Biomasa y 
Residuos 

2025  Bacata 115 0.014  SATISFACE 

SC_2600_A1 Solar FV 2027  Bacata 115 0.329  SATISFACE 
SC_2601_A1 Solar FV 2027  Bacata 115 0.088  SATISFACE 
SC_2603_A1 Solar FV 2027  Bacata 115 0.110  SATISFACE 
SC_2775_A1 Solar FV 2028  Bacata 115 3.270  SATISFACE 
SC_2775_A2 Solar FV 2028  Bacata 115 0.290  SATISFACE 
SC_3122_A1 Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 115 0.164  SATISFACE 

SC_3122_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 115 0.173  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.887  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.654  SATISFACE 

SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.022  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.005  SATISFACE 

SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.083  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.006  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.083  SATISFACE 

SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 115 0.006  SATISFACE 

SC_3354_A1 Solar FV 2027  Bacata 115 0.538  SATISFACE 
SC_3354_A2 Solar FV 2027  Bacata 115 0.579  SATISFACE 
SC_3355_A1 Solar FV 2027  Bacata 115 0.121  SATISFACE 
SC_3355_A2 Solar FV 2027  Bacata 115 0.113  SATISFACE 
SC_3355_A3 Solar FV 2027  Bacata 115 0.113  SATISFACE 
SC_3762_A1 Solar FV 2028  Bacata 115 0.063  SATISFACE 
SC_3762_A2 Solar FV 2028  Bacata 115 0.063  SATISFACE 
SC_4018_A1 Solar FV 2027  Bacata 115 0.071  SATISFACE 
SC_4018_A2 Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
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SC_4149_A1 Solar FV 2027  Bacata 115 0.071  SATISFACE 
SC_4149_A2 Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_4484_A1 Solar FV 2026  Bacata 115 0.002  SATISFACE 
SC_4484_A2 Solar FV 2026  Bacata 115 0.002  SATISFACE 
SC_4758_A1 Eólico 

Onshore 
2029  Bacata 115 0.027  SATISFACE 

SC_4758_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Bacata 115 0.041  SATISFACE 

SC_4762_A1 Solar FV 2029  Bacata 115 0.013  SATISFACE 
SC_4762_A2 Solar FV 2029  Bacata 115 0.011  SATISFACE 
SC_4764_A1 Eólico 

Onshore 
2029  Bacata 115 0.058  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Bacata 115 0.058  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Bacata 115 0.058  SATISFACE 
SC_4800_A2 Solar FV 2028  Bacata 115 0.037  SATISFACE 
SC_4828_A1 Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_4828_A2 Solar FV 2027  Bacata 115 0.000  SATISFACE 
SC_4829_A1 Solar FV 2027  Bacata 115 0.066  SATISFACE 
SC_4829_A2 Solar FV 2027  Bacata 115 0.064  SATISFACE 
SC_4983_A1 Solar FV 2028  Bacata 115 0.126  SATISFACE 
SC_4983_A2 Solar FV 2028  Bacata 115 0.155  SATISFACE 
SC_4986_A1 Solar FV 2028  Bacata 115 0.126  SATISFACE 
SC_4986_A2 Solar FV 2028  Bacata 115 0.155  SATISFACE 
SC_4987_A1 Solar FV 2028  Bacata 115 0.126  SATISFACE 
SC_4987_A2 Solar FV 2028  Bacata 115 0.155  SATISFACE 
SC_5026_A2 Solar FV 2025  Bacata 115 0.025  SATISFACE 
SC_5027_A2 Solar FV 2025  Bacata 115 0.025  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bacata 115 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bacata 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-37. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bacata 115 

 

1.20. Subestación Bacata 220:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bacata 220 se presentaron 3 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-38. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bacata 220 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_4983_A2 19.9 Solar FV Bacata 220 2028  SATISFACE 
SC_4986_A2 19.9 Solar FV Bacata 220 2028  SATISFACE 
SC_4987_A2 19.9 Solar FV Bacata 220 2028  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bacata 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bacata 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-38. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bacata 
220  
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bacata 220 se presentaron 137 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-39. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bacata 220 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5218_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 220 0.134  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 220 0.019  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.133  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.019  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.133  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.019  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.018  SATISFACE 

SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.019  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5231_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 220 0.134  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 220 0.019  SATISFACE 

SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 220 0.134  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 220 0.019  SATISFACE 

SC_2023_5246_A1  Solar FV 2030  Bacata 220 0.059  SATISFACE 
SC_2023_5246_A2  Solar FV 2030  Bacata 220 0.064  SATISFACE 
SC_2023_5247_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.011  SATISFACE 
SC_2023_5247_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.011  SATISFACE 
SC_2023_5263_A1  Solar FV 2025  Bacata 220 0.003  SATISFACE 
SC_2023_5263_A2  Solar FV 2025  Bacata 220 0.005  SATISFACE 
SC_2023_5286_A1  Solar FV 2027  Bacata 220 0.089  SATISFACE 
SC_2023_5286_A2  Solar FV 2027  Bacata 220 0.100  SATISFACE 
SC_2023_5286_A3  Solar FV 2027  Bacata 220 0.093  SATISFACE 
SC_2023_5437_A1  Solar FV 2025  Bacata 220 0.003  SATISFACE 
SC_2023_5437_A2  Solar FV 2025  Bacata 220 0.002  SATISFACE 
SC_2023_5451_A1  Solar FV 2025  Bacata 220 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5451_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Bacata 220 0.022  SATISFACE 
SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.021  SATISFACE 
SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Bacata 220 0.021  SATISFACE 
SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.021  SATISFACE 
SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Bacata 220 0.021  SATISFACE 
SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.026  SATISFACE 
SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Bacata 220 0.026  SATISFACE 
SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.026  SATISFACE 
SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Bacata 220 0.026  SATISFACE 
SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.026  SATISFACE 
SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Bacata 220 0.026  SATISFACE 
SC_2023_5547_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 220 0.557  SATISFACE 

SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 220 0.541  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.165  SATISFACE 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

97 
UPME.GOV.CO 

 

SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Bacata 220 0.151  SATISFACE 
SC_2023_5644_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bacata 220 0.209  SATISFACE 

SC_2023_5644_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bacata 220 0.136  SATISFACE 

SC_2023_5664_A1  Solar FV 2027  Bacata 220 0.033  SATISFACE 
SC_2023_5664_A2  Solar FV 2027  Bacata 220 0.040  SATISFACE 
SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_20245840_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.009  SATISFACE 
SC_20245840_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.009  SATISFACE 
SC_2024_5964_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.009  SATISFACE 
SC_2024_5964_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.009  SATISFACE 
SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Bacata 220 0.008  SATISFACE 
SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.009  SATISFACE 
SC_2024_5979_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5981_A1  Solar FV 2027  Bacata 220 0.001  SATISFACE 
SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_6018_A1  Biomasa y 

Residuos 
2025  Bacata 220 0.008  SATISFACE 

SC_2024_6018_A2  Biomasa y 
Residuos 

2025  Bacata 220 0.007  SATISFACE 

SC_2600_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.099  SATISFACE 
SC_2601_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.090  SATISFACE 
SC_2775_A1 Solar FV 2028  Bacata 220 0.300  SATISFACE 
SC_2775_A2 Solar FV 2028  Bacata 220 0.190  SATISFACE 
SC_2941_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.117  SATISFACE 
SC_3122_A1 Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 220 0.134  SATISFACE 

SC_3122_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 220 0.128  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.565  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.548  SATISFACE 
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SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.017  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.004  SATISFACE 

SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.045  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.005  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.045  SATISFACE 

SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 220 0.005  SATISFACE 

SC_3354_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.332  SATISFACE 
SC_3354_A2 Solar FV 2027  Bacata 220 0.351  SATISFACE 
SC_3355_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.089  SATISFACE 
SC_3355_A2 Solar FV 2027  Bacata 220 0.100  SATISFACE 
SC_3355_A3 Solar FV 2027  Bacata 220 0.093  SATISFACE 
SC_3432_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.151  SATISFACE 
SC_3432_A2 Solar FV 2027  Bacata 220 0.264  SATISFACE 
SC_3762_A1 Solar FV 2028  Bacata 220 0.056  SATISFACE 
SC_3762_A2 Solar FV 2028  Bacata 220 0.056  SATISFACE 
SC_4018_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.075  SATISFACE 
SC_4018_A2 Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_4149_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.075  SATISFACE 
SC_4149_A2 Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_4484_A1 Solar FV 2026  Bacata 220 0.003  SATISFACE 
SC_4484_A2 Solar FV 2026  Bacata 220 0.003  SATISFACE 
SC_4758_A1 Eólico 

Onshore 
2029  Bacata 220 0.043  SATISFACE 

SC_4758_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Bacata 220 0.050  SATISFACE 

SC_4762_A1 Solar FV 2029  Bacata 220 0.021  SATISFACE 
SC_4762_A2 Solar FV 2029  Bacata 220 0.019  SATISFACE 
SC_4764_A1 Eólico 

Onshore 
2029  Bacata 220 0.072  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Bacata 220 0.086  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Bacata 220 0.046  SATISFACE 
SC_4800_A2 Solar FV 2028  Bacata 220 0.054  SATISFACE 
SC_4828_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_4828_A2 Solar FV 2027  Bacata 220 0.000  SATISFACE 
SC_4829_A1 Solar FV 2027  Bacata 220 0.061  SATISFACE 
SC_4829_A2 Solar FV 2027  Bacata 220 0.061  SATISFACE 
SC_4983_A1 Solar FV 2028  Bacata 220 0.038  SATISFACE 
SC_4983_A2 Solar FV 2028  Bacata 220 2.178  SATISFACE 
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SC_4986_A1 Solar FV 2028  Bacata 220 0.038  SATISFACE 
SC_4986_A2 Solar FV 2028  Bacata 220 2.178  SATISFACE 
SC_4987_A1 Solar FV 2028  Bacata 220 0.038  SATISFACE 
SC_4987_A2 Solar FV 2028  Bacata 220 2.178  SATISFACE 
SC_5026_A2 Solar FV 2025  Bacata 220 0.022  SATISFACE 
SC_5027_A2 Solar FV 2025  Bacata 220 0.022  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bacata 220 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bacata 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-39. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bacata 220 
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1.21. Subestación Bacata 500:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bacata 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-40. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bacata 500 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bacata 500 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bacata 500, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

101  
UPME.GOV.CO 

 

 

Figura 2-40. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bacata 
500  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bacata 500 se presentaron 137 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-41. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bacata 500 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5218_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 500 0.467  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 500 0.011  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.464  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.011  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.464  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.011  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.007  SATISFACE 

SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.011  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5231_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 500 0.467  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 500 0.011  SATISFACE 

SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 500 0.467  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 500 0.011  SATISFACE 

SC_2023_5246_A1  Solar FV 2030  Bacata 500 0.022  SATISFACE 
SC_2023_5246_A2  Solar FV 2030  Bacata 500 0.018  SATISFACE 
SC_2023_5247_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.003  SATISFACE 
SC_2023_5247_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.003  SATISFACE 
SC_2023_5263_A1  Solar FV 2025  Bacata 500 0.001  SATISFACE 
SC_2023_5263_A2  Solar FV 2025  Bacata 500 0.613  SATISFACE 
SC_2023_5286_A1  Solar FV 2027  Bacata 500 0.033  SATISFACE 
SC_2023_5286_A2  Solar FV 2027  Bacata 500 0.034  SATISFACE 
SC_2023_5286_A3  Solar FV 2027  Bacata 500 0.032  SATISFACE 
SC_2023_5385_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5385_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.002  SATISFACE 
SC_2023_5437_A1  Solar FV 2025  Bacata 500 0.001  SATISFACE 
SC_2023_5437_A2  Solar FV 2025  Bacata 500 0.001  SATISFACE 
SC_2023_5451_A1  Solar FV 2025  Bacata 500 0.002  SATISFACE 
SC_2023_5451_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.002  SATISFACE 
SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Bacata 500 0.009  SATISFACE 
SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Bacata 500 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Bacata 500 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Bacata 500 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Bacata 500 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Bacata 500 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5547_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 500 0.432  SATISFACE 

SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 500 0.236  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.059  SATISFACE 
SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Bacata 500 0.055  SATISFACE 
SC_2023_5644_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bacata 500 0.058  SATISFACE 

SC_2023_5644_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bacata 500 0.066  SATISFACE 

SC_2023_5664_A1  Solar FV 2027  Bacata 500 0.007  SATISFACE 
SC_2023_5664_A2  Solar FV 2027  Bacata 500 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_20245840_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.002  SATISFACE 
SC_20245840_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.002  SATISFACE 
SC_2024_5964_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.004  SATISFACE 
SC_2024_5964_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.004  SATISFACE 
SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
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SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Bacata 500 0.003  SATISFACE 
SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.004  SATISFACE 
SC_2024_5979_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_2024_6018_A1  Biomasa y 

Residuos 
2025  Bacata 500 0.003  SATISFACE 

SC_2024_6018_A2  Biomasa y 
Residuos 

2025  Bacata 500 0.003  SATISFACE 

SC_2600_A1 Solar FV 2027  Bacata 500 0.064  SATISFACE 
SC_2601_A1 Solar FV 2027  Bacata 500 0.029  SATISFACE 
SC_2775_A1 Solar FV 2028  Bacata 500 0.760  SATISFACE 
SC_2775_A2 Solar FV 2028  Bacata 500 0.070  SATISFACE 
SC_3122_A1 Eólico 

Onshore 
2028  Bacata 500 0.054  SATISFACE 

SC_3122_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Bacata 500 0.072  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.448  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.245  SATISFACE 

SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.023  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.004  SATISFACE 

SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.090  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.005  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.090  SATISFACE 

SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Bacata 500 0.005  SATISFACE 

SC_3354_A1 Solar FV 2027  Bacata 500 0.135  SATISFACE 
SC_3354_A2 Solar FV 2027  Bacata 500 0.143  SATISFACE 
SC_3355_A1 Solar FV 2027  Bacata 500 0.033  SATISFACE 
SC_3355_A2 Solar FV 2027  Bacata 500 0.034  SATISFACE 
SC_3355_A3 Solar FV 2027  Bacata 500 0.032  SATISFACE 
SC_3432_A1 Solar FV 2027  Bacata 500 0.049  SATISFACE 
SC_3432_A2 Solar FV 2027  Bacata 500 0.102  SATISFACE 
SC_3762_A1 Solar FV 2028  Bacata 500 0.021  SATISFACE 
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SC_3762_A2 Solar FV 2028  Bacata 500 0.021  SATISFACE 
SC_4018_A1 Solar FV 2027  Bacata 500 0.024  SATISFACE 
SC_4018_A2 Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_4149_A1 Solar FV 2027  Bacata 500 0.024  SATISFACE 
SC_4149_A2 Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_4484_A1 Solar FV 2026  Bacata 500 0.001  SATISFACE 
SC_4484_A2 Solar FV 2026  Bacata 500 0.001  SATISFACE 
SC_4758_A1 Eólico 

Onshore 
2029  Bacata 500 0.019  SATISFACE 

SC_4758_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Bacata 500 0.020  SATISFACE 

SC_4762_A1 Solar FV 2029  Bacata 500 0.007  SATISFACE 
SC_4762_A2 Solar FV 2029  Bacata 500 3.883  SATISFACE 
SC_4764_A1 Eólico 

Onshore 
2029  Bacata 500 0.021  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Bacata 500 0.023  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Bacata 500 0.017  SATISFACE 
SC_4800_A2 Solar FV 2028  Bacata 500 0.014  SATISFACE 
SC_4828_A1 Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_4828_A2 Solar FV 2027  Bacata 500 0.000  SATISFACE 
SC_4829_A1 Solar FV 2027  Bacata 500 0.023  SATISFACE 
SC_4829_A2 Solar FV 2027  Bacata 500 0.023  SATISFACE 
SC_4983_A1 Solar FV 2028  Bacata 500 0.023  SATISFACE 
SC_4983_A2 Solar FV 2028  Bacata 500 0.134  SATISFACE 
SC_4986_A1 Solar FV 2028  Bacata 500 0.023  SATISFACE 
SC_4986_A2 Solar FV 2028  Bacata 500 0.134  SATISFACE 
SC_4987_A1 Solar FV 2028  Bacata 500 0.023  SATISFACE 
SC_4987_A2 Solar FV 2028  Bacata 500 0.134  SATISFACE 
SC_5026_A2 Solar FV 2025  Bacata 500 0.009  SATISFACE 
SC_5027_A2 Solar FV 2025  Bacata 500 0.009  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bacata 500 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bacata 500, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-41. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bacata 500 

 

1.22. Subestación Balsillas 1 Sec1 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Balsillas 1 Sec1 115 se presentaron 1 alternativas de conexión 
las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-42. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Balsillas 1 Sec1 115 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2601_A1 50.0 Solar FV Balsillas 1 
Sec1 115 

2027  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Balsillas 1 Sec1 115 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Balsillas 1 Sec1 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-42. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Balsillas 1 Sec1 115 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Balsillas 1 Sec1 115 se presentaron 119 alternativas de 
conexión las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas 
se muestran en la siguiente tabla: 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

108  
UPME.GOV.CO 

 

 

Tabla 2-43. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Balsillas 1 Sec1 115 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5218_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.007  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.007  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.007  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 
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SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5231_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.007  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.007  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5286_A1  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.061  SATISFACE 

SC_2023_5286_A2  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.065  SATISFACE 

SC_2023_5286_A3  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.062  SATISFACE 

SC_2023_5437_A1  Solar FV 2025  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5437_A2  Solar FV 2025  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5451_A1  Solar FV 2025  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5451_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.019  SATISFACE 

SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.019  SATISFACE 

SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.019  SATISFACE 

SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.019  SATISFACE 

SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

110  
UPME.GOV.CO 

 

SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.025  SATISFACE 

SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.025  SATISFACE 

SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.025  SATISFACE 

SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.025  SATISFACE 

SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.025  SATISFACE 

SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.025  SATISFACE 

SC_2023_5547_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.449  SATISFACE 

SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.513  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.143  SATISFACE 

SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.133  SATISFACE 

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_20245840_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.002  SATISFACE 

SC_20245840_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.002  SATISFACE 

SC_2024_5964_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.004  SATISFACE 

SC_2024_5964_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.004  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 
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SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.009  SATISFACE 

SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.014  SATISFACE 

SC_2024_5979_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5981_A1  Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.004  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_2024_6018_A1  Biomasa y 
Residuos 

2025  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.009  SATISFACE 

SC_2024_6018_A2  Biomasa y 
Residuos 

2025  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.008  SATISFACE 

SC_2601_A1 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.318  SATISFACE 

SC_2603_A1 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.116  SATISFACE 

SC_2941_A1 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.105  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.454  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.518  SATISFACE 

SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.003  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 

SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.004  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.002  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.004  SATISFACE 

SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.002  SATISFACE 
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SC_3355_A1 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.061  SATISFACE 

SC_3355_A2 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.065  SATISFACE 

SC_3355_A3 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.062  SATISFACE 

SC_3762_A1 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.054  SATISFACE 

SC_3762_A2 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.054  SATISFACE 

SC_4018_A1 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.152  SATISFACE 

SC_4018_A2 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_4149_A1 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.152  SATISFACE 

SC_4149_A2 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_4484_A1 Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 

SC_4484_A2 Solar FV 2026  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.001  SATISFACE 

SC_4758_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.018  SATISFACE 

SC_4758_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.037  SATISFACE 

SC_4762_A1 Solar FV 2029  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.008  SATISFACE 

SC_4762_A2 Solar FV 2029  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.007  SATISFACE 

SC_4764_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.014  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.016  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.011  SATISFACE 

SC_4800_A2 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.010  SATISFACE 

SC_4828_A1 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_4828_A2 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.000  SATISFACE 

SC_4829_A1 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.057  SATISFACE 

SC_4829_A2 Solar FV 2027  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.054  SATISFACE 
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SC_4983_A1 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.033  SATISFACE 

SC_4983_A2 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.084  SATISFACE 

SC_4986_A1 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.033  SATISFACE 

SC_4986_A2 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.084  SATISFACE 

SC_4987_A1 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.033  SATISFACE 

SC_4987_A2 Solar FV 2028  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.084  SATISFACE 

SC_5026_A2 Solar FV 2025  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.020  SATISFACE 

SC_5027_A2 Solar FV 2025  Balsillas 1 
Sec1 115 

0.020  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Balsillas 1 Sec1 115 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Balsillas 1 Sec1 115, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-43. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Balsillas 1 Sec1 115 

 

1.23. Subestación Balsillas 220:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Balsillas 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-44. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Balsillas 220 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Balsillas 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Balsillas 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-44. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Balsillas 220 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Balsillas 220 se presentaron 124 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-45. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Balsillas 220 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5218_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 
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SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5231_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5286_A1  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.046  SATISFACE 

SC_2023_5286_A2  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.050  SATISFACE 

SC_2023_5286_A3  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.047  SATISFACE 

SC_2023_5437_A1  Solar FV 2025  Balsillas 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5437_A2  Solar FV 2025  Balsillas 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5451_A1  Solar FV 2025  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5451_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.013  SATISFACE 

SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.013  SATISFACE 

SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.013  SATISFACE 

SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.013  SATISFACE 

SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.016  SATISFACE 

SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.016  SATISFACE 

SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.016  SATISFACE 

SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.016  SATISFACE 

SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.016  SATISFACE 

SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.016  SATISFACE 

SC_2023_5547_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.300  SATISFACE 

SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.368  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.098  SATISFACE 

SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.091  SATISFACE 

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245840_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_20245840_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2024_5964_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2024_5964_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 
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SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.006  SATISFACE 

SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.008  SATISFACE 

SC_2024_5979_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5981_A1  Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_6018_A1  Biomasa y 
Residuos 

2025  Balsillas 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2024_6018_A2  Biomasa y 
Residuos 

2025  Balsillas 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2601_A1 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.111  SATISFACE 

SC_2941_A1 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.070  SATISFACE 

SC_3122_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.090  SATISFACE 

SC_3122_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Balsillas 
220  

0.079  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.302  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.370  SATISFACE 

SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.006  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.006  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.006  SATISFACE 
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SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Balsillas 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3354_A1 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.175  SATISFACE 

SC_3354_A2 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.187  SATISFACE 

SC_3355_A1 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.046  SATISFACE 

SC_3355_A2 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.050  SATISFACE 

SC_3355_A3 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.047  SATISFACE 

SC_3432_A1 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.067  SATISFACE 

SC_3432_A2 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.140  SATISFACE 

SC_3762_A1 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.035  SATISFACE 

SC_3762_A2 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.035  SATISFACE 

SC_4018_A1 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.064  SATISFACE 

SC_4018_A2 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4149_A1 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.064  SATISFACE 

SC_4149_A2 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4484_A1 Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4484_A2 Solar FV 2026  Balsillas 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4758_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Balsillas 
220  

0.024  SATISFACE 

SC_4758_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Balsillas 
220  

0.024  SATISFACE 

SC_4762_A1 Solar FV 2029  Balsillas 
220  

0.008  SATISFACE 

SC_4762_A2 Solar FV 2029  Balsillas 
220  

8.239  SATISFACE 

SC_4764_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Balsillas 
220  

0.018  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Balsillas 
220  

0.021  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.013  SATISFACE 
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SC_4800_A2 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.013  SATISFACE 

SC_4828_A1 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4828_A2 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4829_A1 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.038  SATISFACE 

SC_4829_A2 Solar FV 2027  Balsillas 
220  

0.037  SATISFACE 

SC_4983_A1 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.021  SATISFACE 

SC_4983_A2 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.153  SATISFACE 

SC_4986_A1 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.021  SATISFACE 

SC_4986_A2 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.153  SATISFACE 

SC_4987_A1 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.021  SATISFACE 

SC_4987_A2 Solar FV 2028  Balsillas 
220  

0.153  SATISFACE 

SC_5026_A2 Solar FV 2025  Balsillas 
220  

0.014  SATISFACE 

SC_5027_A2 Solar FV 2025  Balsillas 
220  

0.014  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Balsillas 220 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Balsillas 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-45. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Balsillas 220 

 

1.24. Subestación Barbosa 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Barbosa 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-46. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barbosa 110 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barbosa 110 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barbosa 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-46. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barbosa 110 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Barbosa 110 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-47. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barbosa 110 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Barbosa 
110  

0.014  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Barbosa 110 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barbosa 110, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-47. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Barbosa 110 
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1.25. Subestación Barbosa 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Barbosa 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-48. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barbosa 115 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barbosa 115 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barbosa 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-48. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barbosa 115 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Barbosa 115 se presentaron 4 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-49. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barbosa 115 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_4764_A1 Eólico 
Onshore 

2029  Barbosa 115 0.000  SATISFACE 
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SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Barbosa 115 0.000  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Barbosa 115 0.000  SATISFACE 
SC_4800_A2 Solar FV 2028  Barbosa 115 0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Barbosa 115 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barbosa 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-49. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Barbosa 115 
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1.26. Subestación Barbosa 220:  
 

Capacidad por barra:  

Para la subestación Barbosa 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2-50. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barbosa 220 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barbosa 220 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barbosa 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 2-50. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barbosa 220 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Barbosa 220 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-51. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barbosa 220 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Barbosa 
220  

0.022  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Barbosa 220 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barbosa 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-51. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Barbosa 220 

 

1.27. Subestación Barroso 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Barroso 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-52. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barroso 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barroso 110 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barroso 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-52. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barroso 110  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Barroso 110 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-53. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barroso 110  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Barroso 110  0.008  SATISFACE 
 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Barroso 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barroso 110, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-53. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Barroso 110  
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1.28. Subestación Barzal 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Barzal 115 se presentaron 6 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-54. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barzal 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  150.0  Solar FV Barzal 115 2026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5204_A1  200.0  Solar FV Barzal 115 2026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5206_A1  99.9 Solar FV Barzal 115 2026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5207_A1  19.9 Solar FV Barzal 115 2027  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5210_A1  19.9 Solar FV Barzal 115 2027  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  150.0  Solar FV Barzal 115 2026  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barzal 115 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barzal 115, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-54. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Barzal 
115  

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, 
desde los comentarios presentados por transportador, se identificó que la 
subestación Barzal 115 no cuenta con disponibilidad de espacio físico para la 
conexión de nuevos proyectos. 

 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Barzal 115 se presentaron 110 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-55. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barzal 115 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5218_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5231_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5286_A1  Solar FV 2027  Barzal 115 0.016  SATISFACE 
SC_2023_5286_A2  Solar FV 2027  Barzal 115 0.017  SATISFACE 
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SC_2023_5286_A3  Solar FV 2027  Barzal 115 0.016  SATISFACE 
SC_2023_5416_A1  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5416_A2  Solar FV 2026  Barzal 115 0.004  SATISFACE 
SC_2023_5437_A1  Solar FV 2025  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5437_A2  Solar FV 2025  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5451_A1  Solar FV 2025  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5451_A2  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5455_A1  PCH 2030  Barzal 115 0.236  SATISFACE 
SC_2023_5455_A2  PCH 2030  Barzal 115 0.036  SATISFACE 
SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Barzal 115 0.053  SATISFACE 
SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Barzal 115 0.054  SATISFACE 
SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Barzal 115 0.053  SATISFACE 
SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Barzal 115 0.054  SATISFACE 
SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Barzal 115 0.094  SATISFACE 
SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Barzal 115 0.094  SATISFACE 
SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Barzal 115 0.094  SATISFACE 
SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Barzal 115 0.094  SATISFACE 
SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Barzal 115 0.094  SATISFACE 
SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Barzal 115 0.094  SATISFACE 
SC_2023_5547_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Barzal 115 0.154  SATISFACE 

SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Barzal 115 0.214  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Barzal 115 0.232  SATISFACE 
SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Barzal 115 0.312  SATISFACE 
SC_20245840_A1  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_20245840_A2  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5964_A1  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5964_A2  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Barzal 115 0.002  SATISFACE 
SC_2024_5979_A2  Solar FV 2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_2024_6018_A1  Biomasa y 

Residuos 
2025  Barzal 115 0.001  SATISFACE 

SC_2024_6018_A2  Biomasa y 
Residuos 

2025  Barzal 115 0.001  SATISFACE 

SC_2601_A1 Solar FV 2027  Barzal 115 0.019  SATISFACE 
SC_2804_A1 Solar FV 2027  Barzal 115 0.055  SATISFACE 
SC_2804_A2 Solar FV 2027  Barzal 115 0.112  SATISFACE 
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SC_3122_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Barzal 115 0.052  SATISFACE 

SC_3122_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Barzal 115 0.044  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.155  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.215  SATISFACE 

SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.001  SATISFACE 

SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.001  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.000  SATISFACE 

SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Barzal 115 0.001  SATISFACE 

SC_3355_A1 Solar FV 2027  Barzal 115 0.016  SATISFACE 
SC_3355_A2 Solar FV 2027  Barzal 115 0.017  SATISFACE 
SC_3355_A3 Solar FV 2027  Barzal 115 0.016  SATISFACE 
SC_3762_A1 Solar FV 2028  Barzal 115 0.166  SATISFACE 
SC_3762_A2 Solar FV 2028  Barzal 115 0.166  SATISFACE 
SC_4018_A1 Solar FV 2027  Barzal 115 0.015  SATISFACE 
SC_4018_A2 Solar FV 2027  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_4149_A1 Solar FV 2027  Barzal 115 0.015  SATISFACE 
SC_4149_A2 Solar FV 2027  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
SC_4484_A1 Solar FV 2026  Barzal 115 0.029  SATISFACE 
SC_4484_A2 Solar FV 2026  Barzal 115 0.026  SATISFACE 
SC_4758_A1 Eólico 

Onshore 
2029  Barzal 115 0.003  SATISFACE 

SC_4758_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Barzal 115 0.004  SATISFACE 

SC_4762_A1 Solar FV 2029  Barzal 115 0.224  SATISFACE 
SC_4762_A2 Solar FV 2029  Barzal 115 1.488  SATISFACE 
SC_4764_A1 Eólico 

Onshore 
2029  Barzal 115 0.001  SATISFACE 

SC_4764_A2 Eólico 
Onshore 

2029  Barzal 115 0.001  SATISFACE 

SC_4800_A1 Solar FV 2028  Barzal 115 0.001  SATISFACE 
SC_4800_A2 Solar FV 2028  Barzal 115 0.001  SATISFACE 
SC_4828_A1 Solar FV 2027  Barzal 115 0.013  SATISFACE 
SC_4828_A2 Solar FV 2027  Barzal 115 0.000  SATISFACE 
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SC_4829_A1 Solar FV 2027  Barzal 115 0.217  SATISFACE 
SC_4829_A2 Solar FV 2027  Barzal 115 0.101  SATISFACE 
SC_4927_A1 Solar FV 2027  Barzal 115 0.030  SATISFACE 
SC_4983_A1 Solar FV 2028  Barzal 115 0.094  SATISFACE 
SC_4983_A2 Solar FV 2028  Barzal 115 0.007  SATISFACE 
SC_4986_A1 Solar FV 2028  Barzal 115 0.094  SATISFACE 
SC_4986_A2 Solar FV 2028  Barzal 115 0.007  SATISFACE 
SC_4987_A1 Solar FV 2028  Barzal 115 0.094  SATISFACE 
SC_4987_A2 Solar FV 2028  Barzal 115 0.007  SATISFACE 
SC_5026_A2 Solar FV 2025  Barzal 115 0.180  SATISFACE 
SC_5027_A2 Solar FV 2025  Barzal 115 0.180  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Barzal 115  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barzal 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 2-55. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Barzal 115 
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1.29. Subestación Barzalosa 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Barzalosa 115 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-56. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barzalosa 115 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2024_5978_A1  50.0 Solar FV Barzalosa 
115  

2028  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barzalosa 115 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barzalosa 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-56. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barzalosa 115 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Barzalosa 115 se presentaron 90 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-57. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barzalosa 115 

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5203_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5203_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5204_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5206_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A1  Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5207_A2  Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A1  Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5210_A2  Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A1  Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5212_A2  Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5218_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5218_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5220_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5220_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5221_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5221_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5222_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5222_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5224_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5231_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5231_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5232_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5232_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5247_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5247_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5263_A1  Solar FV 2025  Barzalosa 
115  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5263_A2  Solar FV 2025  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5462_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.004  SATISFACE 

SC_2023_5462_A2  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.004  SATISFACE 

SC_2023_5463_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.004  SATISFACE 

SC_2023_5463_A2  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.004  SATISFACE 

SC_2023_5464_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5464_A2  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5465_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5465_A2  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5466_A2  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5469_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5469_A2  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5470_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5470_A2  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5471_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5471_A2  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5547_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Barzalosa 
115  

0.102  SATISFACE 
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SC_2023_5547_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Barzalosa 
115  

0.126  SATISFACE 

SC_2023_5559_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.030  SATISFACE 

SC_2023_5559_A2  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.028  SATISFACE 

SC_2023_5672_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5672_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5673_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5971_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5974_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5977_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5978_A1  Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.249  SATISFACE 

SC_2024_5979_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.068  SATISFACE 

SC_2024_5981_A1  Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.003  SATISFACE 

SC_2024_5991_A1  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5991_A2  Solar FV 2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_2601_A1 Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.022  SATISFACE 

SC_3284_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.103  SATISFACE 

SC_3284_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.127  SATISFACE 

SC_3292_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_3292_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 
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SC_3300_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_3300_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_3325_A1 Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_3325_A2 Eólico 
Onshore 

2026  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4018_A1 Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.016  SATISFACE 

SC_4018_A2 Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4149_A1 Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.016  SATISFACE 

SC_4149_A2 Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4828_A1 Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4828_A2 Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.000  SATISFACE 

SC_4829_A1 Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.013  SATISFACE 

SC_4829_A2 Solar FV 2027  Barzalosa 
115  

0.012  SATISFACE 

SC_4983_A1 Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.151  SATISFACE 

SC_4983_A2 Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.004  SATISFACE 

SC_4986_A1 Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.151  SATISFACE 

SC_4986_A2 Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.004  SATISFACE 

SC_4987_A1 Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.151  SATISFACE 

SC_4987_A2 Solar FV 2028  Barzalosa 
115  

0.004  SATISFACE 

SC_5026_A2 Solar FV 2025  Barzalosa 
115  

0.004  SATISFACE 

SC_5027_A2 Solar FV 2025  Barzalosa 
115  

0.004  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Barzalosa 115 
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El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barzalosa 115, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-57. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Barzalosa 115 

 

1.30. Subestación Barzalosa 34,5 kV:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Barzalosa 34,5 kV se presentaron 2 alternativas de conexión 
las cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-58. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barzalosa 34,5 kV 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2024_5974_A2  9.9 Solar FV Barzalosa 
34,5 kV 

2026  SATISFACE 

SC_2024_5981_A1  9.9 Solar FV Barzalosa 
34,5 kV 

2027  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barzalosa 34,5 kV 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barzalosa 34,5 kV, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-58. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barzalosa 34,5 kV 
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1.31. Subestación Belen (Antioquia) 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Belen (Antioquia) 110 se presentaron 0 alternativas de 
conexión las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-59. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Belen (Antioquia) 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Belen (Antioquia) 110  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Belen (Antioquia) 110, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-59. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Belen 
(Antioquia) 110  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Belen (Antioquia) 110 se presentaron 1 alternativas de 
conexión las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-60. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación Belen 
(Antioquia) 110  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Belen 
(Antioquia) 
110  

0.023  NO 
SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Belen (Antioquia) 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Belen (Antioquia) 110, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-60. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Belen (Antioquia) 110  
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1.32. Subestación Bello 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bello 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-61. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bello 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bello 110 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bello 110, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-61. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bello 
110  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bello 110 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 2-62. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación Bello 
110  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Bello 110  0.030  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bello 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bello 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-62. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bello 110  
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1.33. Subestación Bello 220:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bello 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-63. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bello 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bello 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bello 220, teniendo en cuenta 
la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-63. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bello 
220  

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, 
desde los comentarios presentados por transportador, se identificó que la 
subestación Bello 220 no cuenta con disponibilidad de espacio físico para la 
conexión de nuevos proyectos. 

 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bello 220 se presentaron 1 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 2-64. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación Bello 
220  

Solicitud  Tipo FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5576_A2  Solar FV 2026  Bello 220  0.019  SATISFACE 
 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bello 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bello 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-64. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bello 220  
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1.34. Subestación Beltran 34,5 kV:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Beltran 34,5 kV se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-65. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Beltran 34,5 kV  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Beltran 34,5 kV 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Beltran 34,5 kV, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión -  Oriental 

157  
UPME.GOV.CO 

 

 

Figura 2-65. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Beltran 
34,5 kV 

 

1.35. Subestación Betania 115:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Betania 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-66. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Betania 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra FPO 
solicitada  

Restricción  

 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































