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Siglas  
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 

GIT: Grupo Interno de Trabajo 

MACC: Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión 

SIN: Sistema Interconectado Nacional 
FPO: Fecha de Puesta en Operación 
MW:  Megavatio 

MWh/año:  Megavatio-hora por año 

COP: Peso Colombiano 

kA:  kiloamperio  

CC: Cortocircuito  

PCH: Pequeña Central Hidroeléctrica  

BT_Confi:  Beneficio por Confiabilidad  

BT_Flex: Beneficio por Flexibilidad  

B_Ambiental:  Beneficio Ambiental  

EC_Mar: Eficiencia en Costos de Margen 
EC_Per: Eficiencia en Costos de Pérdidas 
EC_RE: Eficiencia en Costos por Restricciones Eléctricas 
EC_RP: Eficiencia en Costos por Requerimientos de Potencia 

STN: Sistema de Transmisión Nacional. 
STR: Sistema de Transmisión Regional. 
SDL: Sistema de Distribución Local. 
OR: Operador de Red. 
STN: Sistema de Transmisión Nacional. 
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1. Reporte por subestación impactada por 
las solicitudes presentadas en la 
subárea(s) GCM 

 

Esta sección tiene como objetivo realizar el análisis de las variables y el estado de 
cada una de las subestaciones del SIN, las cuales son impactadas por la conexión 
de proyectos en la subárea(s) GCM. A continuación, se realizará un análisis del 
estado de la variable de capacidad de barra y capacidad excedente de interrupción 
de corriente de cortocircuito, teniendo en cuenta las solicitudes de conexión y las 
respectivas alternativas priorizadas como resultado de la ejecución del modelo 
MACC. 

 

 

1.1. Subestación Aguas Blancas 34.5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Aguas Blancas 34.5 se presentaron 1 alternativas de conexión 
las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-1. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Aguas Blancas 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5312_A1  6.3 Solar FV Aguas 
Blancas 
34.5 

2026  NO 
SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Aguas Blancas 34.5 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Aguas Blancas 34.5, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-1. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Aguas 
Blancas 34.5 

 

1.2. Subestación Alférez  220:  
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Alférez  220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-2. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Alférez  220 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Alférez  220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Alférez  220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-2. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Alférez  
220  
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Alférez  220 se presentaron 3 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-3. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Alférez  220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5610_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Alférez 220  7.560  SATISFACE 

SC_2023_5613_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Alférez 220  0.970  SATISFACE 

SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Alférez 220  0.930  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Alférez  220 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Alférez  220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-3. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Alférez  220 

 

1.3. Subestación Alférez  500:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Alférez  500 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-4. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Alférez  500 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Alférez  500 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Alférez  500, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-4. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Alférez  
500  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Alférez  500 se presentaron 5 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-5. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Alférez  500 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5610_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Alférez 500  4.460  SATISFACE 

SC_2023_5613_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Alférez 500  0.650  SATISFACE 

SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Alférez 500  0.620  SATISFACE 

SC_2957_A1 Eólico 
Onshore 

2032  Alférez 500  0.020  SATISFACE 

SC_2987_A1 Eólico 
Onshore 

2032  Alférez 500  0.030  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Alférez  500 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Alférez  500, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-5. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Alférez  500 

 

1.4. Subestación Algarrobo 34.5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Algarrobo 34.5 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-6. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Algarrobo 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Algarrobo 34.5  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Algarrobo 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-6. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Algarrobo 34.5  

 

1.5. Subestación Antioquia 500:  
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Antioquia 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-7. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Antioquia 500  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Antioquia 500  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Antioquia 500, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-7. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Antioquia 500  
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Antioquia 500 se presentaron 3 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-8. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Antioquia 500  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5610_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Antioquia 
500  

22.030  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5613_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Antioquia 
500  

6.040  SATISFACE 

SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Antioquia 
500  

8.970  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Antioquia 500  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Antioquia 500, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-8. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Antioquia 500  

 

1.6. Subestación Aracataca 13.8:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Aracataca 13.8 se presentaron 2 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-9. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Aracataca 13.8  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2024_5746_A1  9.9 Solar FV Aracataca 
13.8 

2027  SATISFACE 
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SC_4861_A1 9.9 Solar FV Aracataca 
13.8 

2027  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Aracataca 13.8 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Aracataca 13.8, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-9. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Aracataca 13.8 

 

1.7. Subestación Aracataca 34.5:  
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Aracataca 34.5 se presentaron 11 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-10. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Aracataca 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5178_A2  19.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5184_A2  9.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2026  SATISFACE 

SC_2023_5194_A2  19.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2027  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5325_A1  9.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2026  SATISFACE 

SC_2023_5326_A1  9.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2026  SATISFACE 

SC_2023_5360_A2  19.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2027  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5490_A2  9.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2025  SATISFACE 

SC_2024_5746_A2  9.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2027  SATISFACE 

SC_2989_A2 9.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2028  SATISFACE 

SC_3573_A2 50.0 Solar FV Aracataca 
34.5 

2028  NO 
SATISFACE 

SC_4861_A2 9.9 Solar FV Aracataca 
34.5 

2027  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Aracataca 34.5 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Aracataca 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-10. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Aracataca 34.5 

 

1.8. Subestación Ariguaní  34.5: 
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Ariguaní 34.5 se presentaron 2 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-11. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ariguaní 34.5 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_3500_A2 9.9 Solar FV Ariguaní 34.5  2027  NO 
SATISFACE 
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SC_4037_A2 9.9 Solar FV Ariguaní 34.5  2027  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Ariguaní 34.5 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Ariguaní 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-11. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Ariguaní 34.5 

 

1.9. Subestación Arjona 34.5:  
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Arjona 34.5 se presentaron 2 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-12. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Arjona 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_3180_A1 9.9 Solar FV Arjona 34.5  2026  NO 
SATISFACE 

SC_4972_A1 9.9 Solar FV Arjona 34.5  2026  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Arjona 34.5  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Arjona 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-12. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Arjona 
34.5 

 

1.10. Subestación Astrea 34.5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Astrea 34.5 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-13. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Astrea 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_4972_A2 9.9 Solar FV Astrea 34.5  2026  NO 
SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Astrea 34.5  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Astrea 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-13. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Astrea 
34.5 

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, 
desde los comentarios presentados por transportador, se identificó que la 
subestación Astrea 34.5 no cuenta con disponibilidad de espacio físico para la 
conexión de nuevos proyectos. 
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1.11. Subestación Bacatá 220: 
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bacatá 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-14. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bacatá 220 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bacatá 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bacatá 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-14. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bacatá 
220  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bacatá 220 se presentaron 3 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-15. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bacatá 220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5610_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacatá 220 19.450  NO 
SATISFACE 
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SC_2023_5613_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Bacatá 220 3.480  SATISFACE 

SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bacatá 220 3.530  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bacatá 220 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bacatá 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-15. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bacatá 220 

 

1.12. Subestación Bacatá 500: 
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Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bacatá 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-16. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bacatá 500 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bacatá 500 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bacatá 500, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-16. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bacatá 
500  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bacatá 500 se presentaron 7 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-17. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bacatá 500 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5610_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bacatá 500 10.810  SATISFACE 

SC_2023_5613_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Bacatá 500 2.490  SATISFACE 

SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bacatá 500 2.750  SATISFACE 

SC_2906_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Bacatá 500 0.090  SATISFACE 

SC_2957_A1 Eólico 
Onshore 

2032  Bacatá 500 0.040  SATISFACE 

SC_2987_A1 Eólico 
Onshore 

2032  Bacatá 500 0.060  SATISFACE 

SC_2998_A2 Eólico 
Onshore 

2033  Bacatá 500 0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bacatá 500 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bacatá 500, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-17. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bacatá 500 

 

1.13. Subestación Ballenas 34.5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Ballenas 34.5 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-18. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Ballenas 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  
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SC_4806_A1 9.0 Eólico 
Onshore 

Ballenas 34.5  2027  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Ballenas 34.5  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Ballenas 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-18. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Ballenas 34.5  

 

1.14. Subestación Barranca 220:  
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Barranca 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-19. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barranca 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barranca 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barranca 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-19. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barranca 220 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Barranca 220 se presentaron 4 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-20. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Barranca 220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2980_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Barranca 220 0.000  SATISFACE 

SC_2981_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Barranca 220 0.000  SATISFACE 

SC_2982_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Barranca 220 0.000  SATISFACE 

SC_2990_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Barranca 220 0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Barranca 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Barranca 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-20. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Barranca 220 

 

1.15. Subestación Barrancas 13.8 1:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Barrancas 13.8 1 se presentaron 2 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-21. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barrancas 13.8 1  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5696_A2  5.0 Solar FV Barrancas 
13.8 1 

2027  SATISFACE 
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SC_3052_A2 5.0 Solar FV Barrancas 
13.8 1 

2027  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barrancas 13.8 1 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barrancas 13.8 1, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-21. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barrancas 13.8 1 

 

1.16. Subestación Barrancas 13.8 2:  
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Barrancas 13.8 2 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-22. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barrancas 13.8 2  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barrancas 13.8 2 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barrancas 13.8 2, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-22. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barrancas 13.8 2 

 

1.17. Subestación Barrancas 34.5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Barrancas 34.5 se presentaron 3 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-23. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Barrancas 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5554_A2  9.9 Solar FV Barrancas 
34.5 

2027  SATISFACE 

SC_2023_5696_A1  5.0 Solar FV Barrancas 
34.5 

2027  SATISFACE 

SC_3052_A1 5.0 Solar FV Barrancas 
34.5 

2027  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Barrancas 34.5 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Barrancas 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-23. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Barrancas 34.5 

 

1.18. Subestación Becerril 34.5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Becerril 34.5 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-24. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Becerril 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5736_A1  9.9 Solar FV Becerril 
34.5 

2026  NO 
SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Becerril 34.5 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Becerril 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-24. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Becerril 34.5  

 

1.19. Subestación Belén  115: 
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Belén 115 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-25. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Belén 115  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Belén 115 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Belén 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-25. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Belén 
115  
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Belén 115 se presentaron 4 alternativas de conexión las cuales 
tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran en la 
siguiente tabla:  

 

Tabla 2-26. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Belén 115 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2497_A1 Solar FV 2029  Belén 115  0.000  SATISFACE 
SC_2497_A2 Solar FV 2029  Belén 115  0.000  SATISFACE 
SC_2511_A1 Solar FV 2029  Belén 115  0.000  SATISFACE 
SC_2511_A2 Solar FV 2029  Belén 115  0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Belén 115 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Belén 115, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-26. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Belén 115 

 

1.20. Subestación Bmanga 220:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bmanga 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-27. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bmanga 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bmanga 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bmanga 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-27. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Bmanga 220 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bmanga 220 se presentaron 4 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-28. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bmanga 220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2497_A1 Solar FV 2029  Bmanga 220 0.010  SATISFACE 
SC_2497_A2 Solar FV 2029  Bmanga 220 0.000  SATISFACE 
SC_2511_A1 Solar FV 2029  Bmanga 220 0.000  SATISFACE 
SC_2511_A2 Solar FV 2029  Bmanga 220 0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bmanga 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bmanga 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-28. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bmanga 220 

 

1.21. Subestación Bolívar  220: 
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bolívar 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-29. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bolívar 220 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bolívar 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bolívar 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-29. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bolívar 
220  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bolívar 220 se presentaron 186 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-30. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bolívar 220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5105_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 220  0.012  NO 
SATISFACE 
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SC_2023_5105_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 220  0.015  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Bolívar 220  0.254  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Bolívar 220  0.246  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5155_A1  Solar FV 2029  Bolívar 220  0.138  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5155_A2  Solar FV 2029  Bolívar 220  0.141  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5157_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.138  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5157_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.140  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.028  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.028  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.028  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.025  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5181_A1  Térmica - 

Ciclo 
combinado 

2024  Bolívar 220  0.006  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.014  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.014  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5186_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bolívar 220  0.026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bolívar 220  0.025  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5187_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 220  0.012  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5187_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 220  0.015  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.028  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.028  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.013  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.013  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5266_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  0.008  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5266_A2  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5268_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  0.008  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5268_A2  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5344_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  0.073  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5344_A2  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  0.073  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5473_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.001  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5473_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.001  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5501_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Bolívar 220  0.053  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5501_A2  Eólico 

Onshore 
2026  Bolívar 220  0.053  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.100  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.099  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5515_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.015  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5515_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.015  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5517_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.015  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5517_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.015  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5524_A1  Solar FV 2025  Bolívar 220  0.000  NO 

SATISFACE 
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SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.014  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.014  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.014  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.014  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.082  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.082  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.341  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.435  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5589_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.001  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5589_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5610_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Bolívar 220  31.760  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5613_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  7.190  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5613_A2  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  14.600  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5620_A1  Solar FV 2028  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5620_A2  Solar FV 2028  Bolívar 220  0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5626_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.001  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5626_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5639_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.001  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5639_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.001  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5665_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.001  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
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SC_20245832_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 

SC_20245841_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.006  NO 
SATISFACE 

SC_20245841_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.006  NO 
SATISFACE 

SC_20245843_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bolívar 220  0.003  NO 
SATISFACE 

SC_20245843_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bolívar 220  0.000  NO 
SATISFACE 

SC_20245846_A1  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.006  NO 
SATISFACE 

SC_20245846_A2  Solar FV 2026  Bolívar 220  0.006  NO 
SATISFACE 

SC_20245919_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.013  NO 
SATISFACE 

SC_20245919_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.013  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5972_A1  Solar FV 2025  Bolívar 220  0.094  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5986_A1  Térmica - 

Ciclo abierto 
2024  Bolívar 220  0.054  NO 

SATISFACE 
SC_2883_A1 Solar FV 2025  Bolívar 220  0.012  NO 

SATISFACE 
SC_2883_A2 Solar FV 2025  Bolívar 220  0.024  NO 

SATISFACE 
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SC_2891_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.030  NO 
SATISFACE 

SC_2891_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.032  NO 
SATISFACE 

SC_2925_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.014  NO 
SATISFACE 

SC_2925_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.014  NO 
SATISFACE 

SC_3159_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.676  NO 
SATISFACE 

SC_3159_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.771  NO 
SATISFACE 

SC_3180_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3359_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3359_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3363_A1 Solar FV 2025  Bolívar 220  0.054  NO 
SATISFACE 

SC_3363_A2 Solar FV 2025  Bolívar 220  0.056  NO 
SATISFACE 

SC_3380_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3380_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3390_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.005  NO 
SATISFACE 

SC_3390_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.005  NO 
SATISFACE 

SC_3391_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.083  NO 
SATISFACE 

SC_3391_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.082  NO 
SATISFACE 

SC_3408_A1 Solar FV 2028  Bolívar 220  0.018  NO 
SATISFACE 

SC_3408_A2 Solar FV 2028  Bolívar 220  0.017  NO 
SATISFACE 

SC_3412_A1 Solar FV 2028  Bolívar 220  0.018  NO 
SATISFACE 

SC_3412_A2 Solar FV 2028  Bolívar 220  0.017  NO 
SATISFACE 

SC_3439_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 220  0.075  NO 
SATISFACE 

SC_3439_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 220  0.075  NO 
SATISFACE 
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SC_3444_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 220  0.075  NO 
SATISFACE 

SC_3444_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 220  0.075  NO 
SATISFACE 

SC_3452_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 220  0.075  NO 
SATISFACE 

SC_3452_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 220  0.075  NO 
SATISFACE 

SC_3459_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 220  0.075  NO 
SATISFACE 

SC_3459_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 220  0.075  NO 
SATISFACE 

SC_3465_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.004  NO 
SATISFACE 

SC_3465_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.004  NO 
SATISFACE 

SC_3500_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3500_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3501_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.004  NO 
SATISFACE 

SC_3501_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.004  NO 
SATISFACE 

SC_3516_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3516_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3573_A1 Solar FV 2028  Bolívar 220  0.009  NO 
SATISFACE 

SC_3573_A2 Solar FV 2028  Bolívar 220  0.008  NO 
SATISFACE 

SC_3586_A1 Solar FV 2029  Bolívar 220  0.013  NO 
SATISFACE 

SC_3586_A2 Solar FV 2029  Bolívar 220  0.013  NO 
SATISFACE 

SC_3926_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.011  NO 
SATISFACE 

SC_3926_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.011  NO 
SATISFACE 

SC_3959_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3959_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_4037_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 
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SC_4037_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.002  NO 
SATISFACE 

SC_4733_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.032  NO 
SATISFACE 

SC_4733_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.032  NO 
SATISFACE 

SC_4734_A1 Solar FV 2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_4734_A2 Solar FV 2029  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_4735_A1 Solar FV 2029  Bolívar 220  0.004  NO 

SATISFACE 
SC_4735_A2 Solar FV 2029  Bolívar 220  0.004  NO 

SATISFACE 
SC_4736_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.031  NO 

SATISFACE 
SC_4736_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.031  NO 

SATISFACE 
SC_4747_A1 Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  0.006  NO 

SATISFACE 
SC_4747_A2 Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  29.378  NO 

SATISFACE 
SC_4756_A1 Eólico 

Onshore 
2028  Bolívar 220  0.006  NO 

SATISFACE 
SC_4793_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.013  NO 

SATISFACE 
SC_4793_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.014  NO 

SATISFACE 
SC_4803_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.083  NO 

SATISFACE 
SC_4803_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.082  NO 

SATISFACE 
SC_4813_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.005  NO 

SATISFACE 
SC_4813_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.005  NO 

SATISFACE 
SC_4820_A1 Eólico 

Onshore 
2028  Bolívar 220  0.049  NO 

SATISFACE 
SC_4820_A2 Eólico 

Onshore 
2028  Bolívar 220  0.042  NO 

SATISFACE 
SC_4823_A1 Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  0.033  NO 

SATISFACE 
SC_4823_A2 Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 220  0.027  NO 

SATISFACE 
SC_4837_A1 Solar FV 2028  Bolívar 220  0.206  NO 

SATISFACE 
SC_4837_A2 Solar FV 2028  Bolívar 220  0.178  NO 

SATISFACE 
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SC_4971_A1 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_4971_A2 Solar FV 2027  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_4972_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_4972_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.000  SATISFACE 
SC_5012_A1 Eólico 

Onshore 
2025  Bolívar 220  0.075  NO 

SATISFACE 
SC_5012_A2 Eólico 

Onshore 
2025  Bolívar 220  0.069  NO 

SATISFACE 
SC_5013_A1 Eólico 

Onshore 
2025  Bolívar 220  0.075  NO 

SATISFACE 
SC_5013_A2 Eólico 

Onshore 
2025  Bolívar 220  0.069  NO 

SATISFACE 
SC_5015_A1 Eólico 

Onshore 
2025  Bolívar 220  0.075  NO 

SATISFACE 
SC_5015_A2 Eólico 

Onshore 
2025  Bolívar 220  0.069  NO 

SATISFACE 
SC_5017_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.080  NO 

SATISFACE 
SC_5017_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.101  NO 

SATISFACE 
SC_5018_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.078  NO 

SATISFACE 
SC_5018_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.026  NO 

SATISFACE 
SC_5029_A1 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.018  NO 

SATISFACE 
SC_5029_A2 Solar FV 2026  Bolívar 220  0.014  NO 

SATISFACE 
 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bolívar 220 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bolívar 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-30. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bolívar 220 

 

1.22. Subestación Bolívar  500: 
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bolívar 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-31. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bolívar 500 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bolívar 500 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bolívar 500, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-31. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bolívar 
500  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bolívar 500 se presentaron 210 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-32. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bolívar 500 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5105_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 500  0.014  SATISFACE 

SC_2023_5105_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 500  0.017  SATISFACE 

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Bolívar 500  0.134  SATISFACE 
SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Bolívar 500  0.145  SATISFACE 
SC_2023_5155_A1  Solar FV 2029  Bolívar 500  0.074  SATISFACE 
SC_2023_5155_A2  Solar FV 2029  Bolívar 500  0.083  SATISFACE 
SC_2023_5157_A1  Eólico 

Onshore 
2029  Bolívar 500  0.073  SATISFACE 

SC_2023_5157_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.074  SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.012  SATISFACE 
SC_2023_5181_A1  Térmica - 

Ciclo 
combinado 

2024  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2023_5186_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Bolívar 500  0.012  SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bolívar 500  0.012  SATISFACE 

SC_2023_5187_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 500  0.014  SATISFACE 

SC_2023_5187_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 500  0.017  SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
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SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5266_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 

SC_2023_5266_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.011  SATISFACE 

SC_2023_5268_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 

SC_2023_5268_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.011  SATISFACE 

SC_2023_5344_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.037  SATISFACE 

SC_2023_5344_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.037  SATISFACE 

SC_2023_5439_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2023_5439_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.011  SATISFACE 
SC_2023_5440_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2023_5440_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.011  SATISFACE 
SC_2023_5441_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 
SC_2023_5441_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.014  SATISFACE 
SC_2023_5442_A1  Solar FV 2028  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_2023_5442_A2  Solar FV 2028  Bolívar 500  0.018  SATISFACE 
SC_2023_5444_A1  Eólico 

Onshore 
2028  Bolívar 500  0.011  SATISFACE 

SC_2023_5444_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 500  0.008  SATISFACE 

SC_2023_5447_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 500  0.015  SATISFACE 

SC_2023_5447_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 500  0.011  SATISFACE 

SC_2023_5473_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_2023_5473_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_2023_5501_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Bolívar 500  0.025  SATISFACE 

SC_2023_5501_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bolívar 500  0.025  SATISFACE 

SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.048  SATISFACE 
SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.048  SATISFACE 
SC_2023_5515_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 
SC_2023_5515_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 
SC_2023_5517_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 
SC_2023_5517_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 
SC_2023_5524_A1  Solar FV 2025  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
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SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.043  SATISFACE 
SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.043  SATISFACE 
SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.184  SATISFACE 
SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.250  SATISFACE 
SC_2023_5589_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_2023_5589_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5610_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Bolívar 500  21.910  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5613_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 500  5.660  SATISFACE 

SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  10.040  SATISFACE 

SC_2023_5620_A1  Solar FV 2028  Bolívar 500  0.006  SATISFACE 
SC_2023_5620_A2  Solar FV 2028  Bolívar 500  0.029  SATISFACE 
SC_2023_5626_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_2023_5626_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5639_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_2023_5639_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_2023_5650_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 
SC_2023_5650_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.022  SATISFACE 
SC_2023_5651_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 
SC_2023_5651_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.022  SATISFACE 
SC_2023_5652_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.015  SATISFACE 
SC_2023_5652_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.032  SATISFACE 
SC_2023_5653_A1  Solar FV 2028  Bolívar 500  0.019  SATISFACE 
SC_2023_5653_A2  Solar FV 2028  Bolívar 500  0.041  SATISFACE 
SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5665_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_20245832_A1  Eólico 

Onshore 
2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
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SC_20245833_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245841_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.008  SATISFACE 
SC_20245841_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.008  SATISFACE 
SC_20245843_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Bolívar 500  0.004  SATISFACE 

SC_20245843_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_20245846_A1  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.006  SATISFACE 
SC_20245846_A2  Solar FV 2026  Bolívar 500  0.006  SATISFACE 
SC_20245919_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.006  SATISFACE 
SC_20245919_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.006  SATISFACE 
SC_2024_5972_A1  Solar FV 2025  Bolívar 500  0.048  SATISFACE 
SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5986_A1  Térmica - 

Ciclo abierto 
2024  Bolívar 500  0.046  SATISFACE 

SC_2658_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.032  SATISFACE 
SC_2658_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  3.431  SATISFACE 
SC_2883_A1 Solar FV 2025  Bolívar 500  0.006  SATISFACE 
SC_2883_A2 Solar FV 2025  Bolívar 500  0.011  SATISFACE 
SC_2891_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.012  SATISFACE 
SC_2891_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_2925_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2925_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_2957_A1 Eólico 

Onshore 
2032  Bolívar 500  0.130  SATISFACE 

SC_2987_A1 Eólico 
Onshore 

2032  Bolívar 500  0.230  SATISFACE 

SC_3159_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.311  SATISFACE 
SC_3159_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.354  SATISFACE 
SC_3180_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_3359_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
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SC_3359_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_3363_A1 Solar FV 2025  Bolívar 500  0.031  SATISFACE 
SC_3363_A2 Solar FV 2025  Bolívar 500  0.032  SATISFACE 
SC_3380_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_3380_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_3390_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.003  SATISFACE 
SC_3390_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.003  SATISFACE 
SC_3391_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.043  SATISFACE 
SC_3391_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.041  SATISFACE 
SC_3408_A1 Solar FV 2028  Bolívar 500  0.014  SATISFACE 
SC_3408_A2 Solar FV 2028  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_3412_A1 Solar FV 2028  Bolívar 500  0.014  SATISFACE 
SC_3412_A2 Solar FV 2028  Bolívar 500  0.013  SATISFACE 
SC_3439_A1 Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_3439_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_3444_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_3444_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_3452_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_3452_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_3459_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_3459_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_3465_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.003  SATISFACE 
SC_3465_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.003  SATISFACE 
SC_3500_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.002  SATISFACE 
SC_3500_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.002  SATISFACE 
SC_3501_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.003  SATISFACE 
SC_3501_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.003  SATISFACE 
SC_3516_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_3516_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_3573_A1 Solar FV 2028  Bolívar 500  0.006  SATISFACE 
SC_3573_A2 Solar FV 2028  Bolívar 500  0.005  SATISFACE 
SC_3586_A1 Solar FV 2029  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 
SC_3586_A2 Solar FV 2029  Bolívar 500  0.010  SATISFACE 
SC_3926_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_3926_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.007  SATISFACE 
SC_3959_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
SC_3959_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.001  SATISFACE 
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SC_4037_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.002  SATISFACE 
SC_4037_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.002  SATISFACE 
SC_4733_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.016  SATISFACE 
SC_4733_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.016  SATISFACE 
SC_4734_A1 Solar FV 2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_4734_A2 Solar FV 2029  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_4735_A1 Solar FV 2029  Bolívar 500  0.002  SATISFACE 
SC_4735_A2 Solar FV 2029  Bolívar 500  0.002  SATISFACE 
SC_4736_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.016  SATISFACE 
SC_4736_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.016  SATISFACE 
SC_4747_A1 Eólico 

Onshore 
2027  Bolívar 500  0.009  SATISFACE 

SC_4747_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 

SC_4756_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 500  0.006  SATISFACE 

SC_4793_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.011  SATISFACE 
SC_4793_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.012  SATISFACE 
SC_4803_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.043  SATISFACE 
SC_4803_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.041  SATISFACE 
SC_4813_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.003  SATISFACE 
SC_4813_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.003  SATISFACE 
SC_4820_A1 Eólico 

Onshore 
2028  Bolívar 500  0.046  SATISFACE 

SC_4820_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_4823_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.030  SATISFACE 

SC_4823_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bolívar 500  0.025  SATISFACE 

SC_4837_A1 Solar FV 2028  Bolívar 500  0.096  SATISFACE 
SC_4837_A2 Solar FV 2028  Bolívar 500  0.084  SATISFACE 
SC_4971_A1 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_4971_A2 Solar FV 2027  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_4972_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_4972_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.000  SATISFACE 
SC_5012_A1 Eólico 

Onshore 
2025  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_5012_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Bolívar 500  0.036  SATISFACE 

SC_5013_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_5013_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Bolívar 500  0.036  SATISFACE 
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SC_5015_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Bolívar 500  0.039  SATISFACE 

SC_5015_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Bolívar 500  0.036  SATISFACE 

SC_5017_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.042  SATISFACE 
SC_5017_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.053  SATISFACE 
SC_5018_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.046  SATISFACE 
SC_5018_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.016  SATISFACE 
SC_5029_A1 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.019  SATISFACE 
SC_5029_A2 Solar FV 2026  Bolívar 500  0.015  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bolívar 500 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bolívar 500, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-32. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bolívar 500 
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1.23. Subestación Bonda 13.8:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bonda 13.8 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-33. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bonda 13.8  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_3134_A1 5.0 Solar FV Bonda 13.8 2027  SATISFACE 
 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bonda 13.8 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bonda 13.8, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-33. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bonda 
13.8 

 

1.24. Subestación Bonda 34.5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bonda 34.5 se presentaron 4 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-34. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bonda 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5419_A2  19.9 Eólico 
Onshore 

Bonda 34.5 2027  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5662_A1  9.9 Solar FV Bonda 34.5 2027  SATISFACE 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

75 
UPME.GOV.CO 

 

SC_2664_A2 19.9 Solar FV Bonda 34.5 2027  NO 
SATISFACE 

SC_3134_A2 5.0 Solar FV Bonda 34.5 2027  SATISFACE 
 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bonda 34.5 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bonda 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-34. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Bonda 
34.5 

 

1.25. Subestación Bosconia 13.8:  
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Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bosconia 13.8 se presentaron 3 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-35. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bosconia 13.8  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2639_A2 5.0 Solar FV Bosconia 
13.8 

2026  NO 
SATISFACE 

SC_2650_A2 4.9 Solar FV Bosconia 
13.8 

2026  NO 
SATISFACE 

SC_4736_A2 19.9 Solar FV Bosconia 
13.8 

2026  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bosconia 13.8 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bosconia 13.8, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-35. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Bosconia 13.8 

 

1.26. Subestación Bosconia 34.5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bosconia 34.5 se presentaron 7 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-36. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bosconia 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5635_A1  9.9 Solar FV Bosconia 
34.5 

2027  NO 
SATISFACE 
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SC_2023_5735_A1  19.9 Solar FV Bosconia 
34.5 

2025  NO 
SATISFACE 

SC_2639_A1 5.0 Solar FV Bosconia 
34.5 

2026  NO 
SATISFACE 

SC_2650_A1 4.9 Solar FV Bosconia 
34.5 

2026  NO 
SATISFACE 

SC_3500_A1 9.9 Solar FV Bosconia 
34.5 

2027  NO 
SATISFACE 

SC_4037_A1 9.9 Solar FV Bosconia 
34.5 

2027  NO 
SATISFACE 

SC_4736_A1 19.9 Solar FV Bosconia 
34.5 

2026  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bosconia 34.5 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bosconia 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-36. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Bosconia 34.5 

 

1.27. Subestación Bosque 220:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bosque 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-37. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bosque 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bosque 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bosque 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-37. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Bosque 220 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bosque 220 se presentaron 181 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-38. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bosque 220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5105_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bosque 220 0.003  SATISFACE 
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SC_2023_5105_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bosque 220 0.004  SATISFACE 

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Bosque 220 0.168  SATISFACE 
SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Bosque 220 0.160  SATISFACE 
SC_2023_5155_A1  Solar FV 2029  Bosque 220 0.076  SATISFACE 
SC_2023_5155_A2  Solar FV 2029  Bosque 220 0.076  SATISFACE 
SC_2023_5157_A1  Eólico 

Onshore 
2029  Bosque 220 0.077  SATISFACE 

SC_2023_5157_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.078  SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.016  SATISFACE 
SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.016  SATISFACE 
SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.016  SATISFACE 
SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.015  SATISFACE 
SC_2023_5181_A1  Térmica - 

Ciclo 
combinado 

2024  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5186_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Bosque 220 0.015  SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bosque 220 0.014  SATISFACE 

SC_2023_5187_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bosque 220 0.003  SATISFACE 

SC_2023_5187_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bosque 220 0.004  SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.016  SATISFACE 
SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.016  SATISFACE 
SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.015  SATISFACE 
SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.015  SATISFACE 
SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.007  SATISFACE 
SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5266_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Bosque 220 0.002  SATISFACE 

SC_2023_5266_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.003  SATISFACE 

SC_2023_5268_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.002  SATISFACE 
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SC_2023_5268_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.003  SATISFACE 

SC_2023_5344_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.043  SATISFACE 

SC_2023_5344_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.043  SATISFACE 

SC_2023_5473_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5473_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5501_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Bosque 220 0.030  SATISFACE 

SC_2023_5501_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bosque 220 0.030  SATISFACE 

SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.058  SATISFACE 
SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.058  SATISFACE 
SC_2023_5515_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.011  SATISFACE 
SC_2023_5515_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.011  SATISFACE 
SC_2023_5517_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.011  SATISFACE 
SC_2023_5517_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.011  SATISFACE 
SC_2023_5524_A1  Solar FV 2025  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.047  SATISFACE 
SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.047  SATISFACE 
SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.196  SATISFACE 
SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.248  SATISFACE 
SC_2023_5589_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5589_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5620_A1  Solar FV 2028  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5620_A2  Solar FV 2028  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5626_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5626_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5639_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5639_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5665_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
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SC_20245832_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245841_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.002  SATISFACE 
SC_20245841_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.002  SATISFACE 
SC_20245843_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Bosque 220 0.001  SATISFACE 

SC_20245843_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 

SC_20245846_A1  Solar FV 2026  Bosque 220 0.002  SATISFACE 
SC_20245846_A2  Solar FV 2026  Bosque 220 0.002  SATISFACE 
SC_20245919_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_20245919_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_2024_5972_A1  Solar FV 2025  Bosque 220 0.061  SATISFACE 
SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5986_A1  Térmica - 

Ciclo abierto 
2024  Bosque 220 0.018  SATISFACE 

SC_2883_A1 Solar FV 2025  Bosque 220 0.007  SATISFACE 
SC_2883_A2 Solar FV 2025  Bosque 220 0.013  SATISFACE 
SC_2925_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_2925_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.008  SATISFACE 
SC_3159_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.597  SATISFACE 
SC_3159_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.681  SATISFACE 
SC_3180_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_3359_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_3359_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_3363_A1 Solar FV 2025  Bosque 220 0.029  SATISFACE 
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SC_3363_A2 Solar FV 2025  Bosque 220 0.031  SATISFACE 
SC_3380_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3380_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3390_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.003  SATISFACE 
SC_3390_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.003  SATISFACE 
SC_3391_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.043  SATISFACE 
SC_3391_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.043  SATISFACE 
SC_3408_A1 Solar FV 2028  Bosque 220 0.006  SATISFACE 
SC_3408_A2 Solar FV 2028  Bosque 220 0.006  SATISFACE 
SC_3412_A1 Solar FV 2028  Bosque 220 0.006  SATISFACE 
SC_3412_A2 Solar FV 2028  Bosque 220 0.006  SATISFACE 
SC_3439_A1 Eólico 

Onshore 
2027  Bosque 220 0.039  SATISFACE 

SC_3439_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.039  SATISFACE 

SC_3444_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.039  SATISFACE 

SC_3444_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.039  SATISFACE 

SC_3452_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.039  SATISFACE 

SC_3452_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.039  SATISFACE 

SC_3459_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.039  SATISFACE 

SC_3459_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.039  SATISFACE 

SC_3465_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3465_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3500_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3500_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3501_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3501_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3516_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3516_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_3573_A1 Solar FV 2028  Bosque 220 0.002  SATISFACE 
SC_3573_A2 Solar FV 2028  Bosque 220 0.002  SATISFACE 
SC_3586_A1 Solar FV 2029  Bosque 220 0.004  SATISFACE 
SC_3586_A2 Solar FV 2029  Bosque 220 0.004  SATISFACE 
SC_3926_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.005  SATISFACE 
SC_3926_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.005  SATISFACE 
SC_3959_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_3959_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_4037_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
SC_4037_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.001  SATISFACE 
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SC_4733_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.017  SATISFACE 
SC_4733_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.017  SATISFACE 
SC_4734_A1 Solar FV 2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_4734_A2 Solar FV 2029  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_4735_A1 Solar FV 2029  Bosque 220 0.002  SATISFACE 
SC_4735_A2 Solar FV 2029  Bosque 220 0.002  SATISFACE 
SC_4736_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.020  SATISFACE 
SC_4736_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.020  SATISFACE 
SC_4747_A1 Eólico 

Onshore 
2027  Bosque 220 0.011  SATISFACE 

SC_4747_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 12.229  SATISFACE 

SC_4756_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Bosque 220 0.002  SATISFACE 

SC_4793_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.003  SATISFACE 
SC_4793_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.004  SATISFACE 
SC_4803_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.043  SATISFACE 
SC_4803_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.043  SATISFACE 
SC_4813_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.003  SATISFACE 
SC_4813_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.003  SATISFACE 
SC_4820_A1 Eólico 

Onshore 
2028  Bosque 220 0.013  SATISFACE 

SC_4820_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Bosque 220 0.011  SATISFACE 

SC_4823_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.008  SATISFACE 

SC_4823_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bosque 220 0.007  SATISFACE 

SC_4837_A1 Solar FV 2028  Bosque 220 0.133  SATISFACE 
SC_4837_A2 Solar FV 2028  Bosque 220 0.115  SATISFACE 
SC_4971_A1 Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_4971_A2 Solar FV 2027  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_4972_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_4972_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.000  SATISFACE 
SC_5012_A1 Eólico 

Onshore 
2025  Bosque 220 0.040  SATISFACE 

SC_5012_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Bosque 220 0.036  SATISFACE 

SC_5013_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Bosque 220 0.040  SATISFACE 

SC_5013_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Bosque 220 0.036  SATISFACE 

SC_5015_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Bosque 220 0.040  SATISFACE 
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SC_5015_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Bosque 220 0.036  SATISFACE 

SC_5017_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.042  SATISFACE 
SC_5017_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.053  SATISFACE 
SC_5018_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.042  SATISFACE 
SC_5018_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.014  SATISFACE 
SC_5029_A1 Solar FV 2026  Bosque 220 0.005  SATISFACE 
SC_5029_A2 Solar FV 2026  Bosque 220 0.004  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bosque 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bosque 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-38. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bosque 220 
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1.28. Subestación Bureche 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Bureche 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-39. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Bureche 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Bureche 110 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Bureche 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

88 
UPME.GOV.CO 

 

 

Figura 2-39. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Bureche 110 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Bureche 110 se presentaron 168 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-40. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Bureche 110 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5105_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bureche 
110  

0.002  SATISFACE 
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SC_2023_5105_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bureche 
110  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Bureche 
110  

0.159  SATISFACE 

SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Bureche 
110  

0.113  SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.041  SATISFACE 

SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.041  SATISFACE 

SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.041  SATISFACE 

SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.079  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5186_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bureche 
110  

0.131  SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bureche 
110  

0.082  SATISFACE 

SC_2023_5187_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Bureche 
110  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5187_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Bureche 
110  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.041  SATISFACE 

SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.041  SATISFACE 

SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.019  SATISFACE 

SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.019  SATISFACE 

SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.009  SATISFACE 

SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 
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SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.262  SATISFACE 

SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.135  SATISFACE 

SC_2023_5262_A1  Solar FV 2028  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5262_A2  Solar FV 2028  Bureche 
110  

0.283  SATISFACE 

SC_2023_5266_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Bureche 
110  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5266_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bureche 
110  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5268_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Bureche 
110  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5268_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bureche 
110  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5312_A2  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5357_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5357_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5360_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.008  SATISFACE 

SC_2023_5360_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.007  SATISFACE 

SC_2023_5419_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Bureche 
110  

0.030  SATISFACE 

SC_2023_5419_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Bureche 
110  

0.100  SATISFACE 

SC_2023_5481_A1  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5490_A1  Solar FV 2025  Bureche 
110  

0.019  SATISFACE 

SC_2023_5490_A2  Solar FV 2025  Bureche 
110  

0.019  SATISFACE 

SC_2023_5501_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Bureche 
110  

0.174  SATISFACE 

SC_2023_5501_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Bureche 
110  

0.186  SATISFACE 

SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.324  SATISFACE 

SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.309  SATISFACE 

SC_2023_5515_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.008  SATISFACE 
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SC_2023_5515_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.008  SATISFACE 

SC_2023_5517_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.008  SATISFACE 

SC_2023_5517_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.008  SATISFACE 

SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.009  SATISFACE 

SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.009  SATISFACE 

SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.075  SATISFACE 

SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.075  SATISFACE 

SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.159  SATISFACE 

SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.187  SATISFACE 

SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.038  SATISFACE 

SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.043  SATISFACE 

SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.096  SATISFACE 

SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5696_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5696_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5703_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.537  SATISFACE 

SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_20245828_A1  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.028  SATISFACE 
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SC_20245828_A2  Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.038  SATISFACE 

SC_20245832_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bureche 
110  

0.031  SATISFACE 

SC_20245833_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bureche 
110  

0.031  SATISFACE 

SC_20245834_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bureche 
110  

0.031  SATISFACE 

SC_20245835_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bureche 
110  

0.031  SATISFACE 

SC_20245836_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Bureche 
110  

0.031  SATISFACE 

SC_20245919_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.006  SATISFACE 

SC_20245919_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

6.915  SATISFACE 

SC_2024_5741_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.013  SATISFACE 

SC_2024_5741_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.015  SATISFACE 

SC_2024_5744_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.077  SATISFACE 

SC_2024_5744_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.050  SATISFACE 

SC_2024_5746_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.004  SATISFACE 

SC_2024_5746_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.004  SATISFACE 

SC_2024_5972_A1  Solar FV 2025  Bureche 
110  

0.044  SATISFACE 

SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.009  SATISFACE 

SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.005  SATISFACE 

SC_2024_5986_A1  Térmica - 
Ciclo abierto 

2024  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_2639_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.005  SATISFACE 

SC_2639_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.005  SATISFACE 

SC_2650_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.005  SATISFACE 

SC_2650_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.005  SATISFACE 

SC_2664_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.030  SATISFACE 
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SC_2664_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.100  SATISFACE 

SC_2798_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_2798_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_2800_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_2800_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_2807_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_2807_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_2883_A1 Solar FV 2025  Bureche 
110  

0.174  SATISFACE 

SC_2883_A2 Solar FV 2025  Bureche 
110  

0.062  SATISFACE 

SC_2885_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.011  SATISFACE 

SC_2885_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.011  SATISFACE 

SC_2899_A1 Solar FV 2028  Bureche 
110  

0.012  SATISFACE 

SC_2899_A2 Solar FV 2028  Bureche 
110  

0.007  SATISFACE 

SC_2908_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.085  SATISFACE 

SC_2908_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.088  SATISFACE 

SC_2925_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.021  SATISFACE 

SC_2925_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.009  SATISFACE 

SC_2964_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.085  SATISFACE 

SC_2964_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.088  SATISFACE 

SC_3002_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_3002_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_3052_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_3052_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 
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SC_3120_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3120_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3134_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.024  SATISFACE 

SC_3134_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.024  SATISFACE 

SC_3135_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3135_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3144_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3144_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3152_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3152_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3154_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_3154_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_3155_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.002  SATISFACE 

SC_3155_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.004  SATISFACE 

SC_3156_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3156_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.001  SATISFACE 

SC_3159_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.693  SATISFACE 

SC_3159_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.795  SATISFACE 

SC_3465_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.015  SATISFACE 

SC_3465_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.015  SATISFACE 

SC_3501_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.015  SATISFACE 

SC_3501_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.015  SATISFACE 

SC_3586_A1 Solar FV 2029  Bureche 
110  

0.004  SATISFACE 
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SC_3586_A2 Solar FV 2029  Bureche 
110  

0.004  SATISFACE 

SC_3926_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.038  SATISFACE 

SC_3926_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.060  SATISFACE 

SC_4445_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.008  SATISFACE 

SC_4445_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.008  SATISFACE 

SC_4734_A1 Solar FV 2029  Bureche 
110  

0.014  SATISFACE 

SC_4734_A2 Solar FV 2029  Bureche 
110  

0.022  SATISFACE 

SC_4735_A1 Solar FV 2029  Bureche 
110  

0.003  SATISFACE 

SC_4735_A2 Solar FV 2029  Bureche 
110  

0.003  SATISFACE 

SC_4736_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.018  SATISFACE 

SC_4736_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.018  SATISFACE 

SC_4793_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.004  SATISFACE 

SC_4793_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.006  SATISFACE 

SC_4806_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_4806_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_4837_A1 Solar FV 2028  Bureche 
110  

0.192  SATISFACE 

SC_4837_A2 Solar FV 2028  Bureche 
110  

0.390  SATISFACE 

SC_4861_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.004  SATISFACE 

SC_4861_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.004  SATISFACE 

SC_4868_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.011  SATISFACE 

SC_4868_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.011  SATISFACE 

SC_4869_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_4869_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 
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SC_4870_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_4870_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.010  SATISFACE 

SC_4971_A1 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.009  SATISFACE 

SC_4971_A2 Solar FV 2027  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_4972_A1 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

SC_4972_A2 Solar FV 2026  Bureche 
110  

0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Bureche 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Bureche 110, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-40. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Bureche 110 

 

1.29. Subestación CIENAGA 1 13.8 kV:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación CIENAGA 1 13.8 kV se presentaron 1 alternativas de conexión 
las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-41. Alternativas de conexión presentadas a la subestación CIENAGA 1 13.8 kV  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2024_5973_A1  9.9 Solar FV CIENAGA 1 
13.8 kV 

2027  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación CIENAGA 1 13.8 kV 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación CIENAGA 1 13.8 kV, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-41. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
CIENAGA 1 13.8 kV 

 

1.30. Subestación CODAZZI (CESAR) 1 13.8 kV:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación CODAZZI (CESAR) 1 13.8 kV se presentaron 2 alternativas de 
conexión las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-42. Alternativas de conexión presentadas a la subestación CODAZZI (CESAR) 1 13.8 kV 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_3380_A2 9.9 Solar FV CODAZZI 
(CESAR) 1 
13.8 kV 

2027  NO 
SATISFACE 
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SC_3516_A2 9.9 Solar FV CODAZZI 
(CESAR) 1 
13.8 kV 

2027  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación CODAZZI (CESAR) 1 13.8 kV 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación CODAZZI (CESAR) 1 13.8 kV, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-42. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
CODAZZI (CESAR) 1 13.8 kV 

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, 
desde los comentarios presentados por transportador, se identificó que la 
subestación CODAZZI (CESAR) 1 13.8 kV no cuenta con disponibilidad de espacio 
físico para la conexión de nuevos proyectos. 
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1.31. Subestación CODAZZI (CESAR) 1 34.5 kV:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación CODAZZI (CESAR) 1 34.5 kV se presentaron 2 alternativas de 
conexión las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-43. Alternativas de conexión presentadas a la subestación CODAZZI (CESAR) 1 34.5 kV 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_3380_A1 9.9 Solar FV CODAZZI 
(CESAR) 1 
34.5 kV 

2027  NO 
SATISFACE 

SC_3516_A1 9.9 Solar FV CODAZZI 
(CESAR) 1 
34.5 kV 

2027  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación CODAZZI (CESAR) 1 34.5 kV 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación CODAZZI (CESAR) 1 34.5 kV, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-43. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
CODAZZI (CESAR) 1 34.5 kV 

En el caso anterior se observa que la capacidad por barra es igual a 0 dado que, 
desde los comentarios presentados por transportador, se identificó que la 
subestación CODAZZI (CESAR) 1 34.5 kV no cuenta con disponibilidad de espacio 
físico para la conexión de nuevos proyectos. 

 

 

1.32. Subestación CUESTECITAS 3 34.5 kV:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación CUESTECITAS 3 34.5 kV se presentaron 7 alternativas de 
conexión las cuales se muestran en la siguiente tabla: 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

102  
UPME.GOV.CO 

 

 

Tabla 2-44. Alternativas de conexión presentadas a la subestación CUESTECITAS 3 34.5 kV 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2798_A1 19.9 Solar FV CUESTECITAS 
3 34.5 kV 

2027  NO 
SATISFACE 

SC_2800_A1 19.9 Solar FV CUESTECITAS 
3 34.5 kV 

2027  NO 
SATISFACE 

SC_2807_A1 19.9 Solar FV CUESTECITAS 
3 34.5 kV 

2027  NO 
SATISFACE 

SC_2885_A1 9.5 Solar FV CUESTECITAS 
3 34.5 kV 

2026  SATISFACE 

SC_2891_A1 9.5 Solar FV CUESTECITAS 
3 34.5 kV 

2026  SATISFACE 

SC_3120_A1 19.9 Solar FV CUESTECITAS 
3 34.5 kV 

2027  NO 
SATISFACE 

SC_4868_A2 9.9 Solar FV CUESTECITAS 
3 34.5 kV 

2026  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación CUESTECITAS 3 34.5 kV 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación CUESTECITAS 3 34.5 kV, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-44. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
CUESTECITAS 3 34.5 kV 

 

1.33. Subestación Camarones 13.8:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Camarones 13.8 se presentaron 1 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-45. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Camarones 13.8  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5467_A2  5.0 Solar FV Camarones 
13.8 

2025  NO 
SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Camarones 13.8 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Camarones 13.8, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-45. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Camarones 13.8 

 

1.34. Subestación Camarones 34.5:  
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Camarones 34.5 se presentaron 2 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-46. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Camarones 34.5  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5467_A1  5.0 Solar FV Camarones 
34.5 

2025  NO 
SATISFACE 

SC_3171_A1 9.9 Solar FV Camarones 
34.5 

2025  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Camarones 34.5 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Camarones 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-46. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Camarones 34.5 

 

1.35. Subestación Candelaria 220:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Candelaria 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-47. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Candelaria 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Candelaria 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Candelaria 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-47. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Candelaria 220 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Candelaria 220 se presentaron 181 alternativas de conexión 
las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se 
muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-48. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Candelaria 220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5105_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Candelaria 
220  

0.006  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5105_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Candelaria 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.202  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.192  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5155_A1  Solar FV 2029  Candelaria 
220  

0.101  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5155_A2  Solar FV 2029  Candelaria 
220  

0.101  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5157_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.102  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5157_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.103  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.019  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5181_A1  Térmica - 
Ciclo 
combinado 

2024  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5186_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Candelaria 
220  

0.020  NO 
SATISFACE 
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SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Candelaria 
220  

0.019  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5187_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Candelaria 
220  

0.006  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5187_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Candelaria 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.020  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.020  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.010  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.010  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5266_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5266_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.005  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5268_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5268_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.005  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5344_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5344_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5473_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5473_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5501_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Candelaria 
220  

0.041  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5501_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Candelaria 
220  

0.041  NO 
SATISFACE 
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SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.078  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.078  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5515_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5515_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5517_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5517_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5524_A1  Solar FV 2025  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.062  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.062  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.256  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.323  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5589_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5589_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5620_A1  Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5620_A2  Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5626_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5626_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5639_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5639_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5665_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245841_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_20245841_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_20245843_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Candelaria 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_20245843_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 
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SC_20245846_A1  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_20245846_A2  Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_20245919_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.010  NO 
SATISFACE 

SC_20245919_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.008  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5972_A1  Solar FV 2025  Candelaria 
220  

0.073  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5986_A1  Térmica - 
Ciclo abierto 

2024  Candelaria 
220  

0.030  NO 
SATISFACE 

SC_2883_A1 Solar FV 2025  Candelaria 
220  

0.009  NO 
SATISFACE 

SC_2883_A2 Solar FV 2025  Candelaria 
220  

0.018  NO 
SATISFACE 

SC_2925_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2925_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_3159_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.632  NO 
SATISFACE 

SC_3159_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.721  NO 
SATISFACE 

SC_3180_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_3359_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3359_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3363_A1 Solar FV 2025  Candelaria 
220  

0.039  NO 
SATISFACE 

SC_3363_A2 Solar FV 2025  Candelaria 
220  

0.041  NO 
SATISFACE 

SC_3380_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3380_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3390_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_3390_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 
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SC_3391_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.058  NO 
SATISFACE 

SC_3391_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.057  NO 
SATISFACE 

SC_3408_A1 Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_3408_A2 Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_3412_A1 Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_3412_A2 Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_3439_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_3439_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_3444_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_3444_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_3452_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_3452_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_3459_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_3459_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_3465_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_3465_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_3500_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3500_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3501_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_3501_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_3516_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3516_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3573_A1 Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 
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SC_3573_A2 Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_3586_A1 Solar FV 2029  Candelaria 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_3586_A2 Solar FV 2029  Candelaria 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_3926_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.008  NO 
SATISFACE 

SC_3926_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.008  NO 
SATISFACE 

SC_3959_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3959_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_4037_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_4037_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_4733_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_4733_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_4734_A1 Solar FV 2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4734_A2 Solar FV 2029  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4735_A1 Solar FV 2029  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_4735_A2 Solar FV 2029  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_4736_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.024  NO 
SATISFACE 

SC_4736_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.024  NO 
SATISFACE 

SC_4747_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_4747_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

22.595  NO 
SATISFACE 

SC_4756_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Candelaria 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_4793_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.006  NO 
SATISFACE 

SC_4793_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_4803_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.058  NO 
SATISFACE 
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SC_4803_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.057  NO 
SATISFACE 

SC_4813_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_4813_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_4820_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Candelaria 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_4820_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Candelaria 
220  

0.019  NO 
SATISFACE 

SC_4823_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.015  NO 
SATISFACE 

SC_4823_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Candelaria 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_4837_A1 Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.162  NO 
SATISFACE 

SC_4837_A2 Solar FV 2028  Candelaria 
220  

0.140  NO 
SATISFACE 

SC_4971_A1 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4971_A2 Solar FV 2027  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4972_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4972_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_5012_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_5012_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Candelaria 
220  

0.048  NO 
SATISFACE 

SC_5013_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_5013_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Candelaria 
220  

0.048  NO 
SATISFACE 

SC_5015_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Candelaria 
220  

0.052  NO 
SATISFACE 

SC_5015_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Candelaria 
220  

0.048  NO 
SATISFACE 

SC_5017_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.054  NO 
SATISFACE 

SC_5017_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.069  NO 
SATISFACE 

SC_5018_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.056  NO 
SATISFACE 

SC_5018_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.019  NO 
SATISFACE 
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SC_5029_A1 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.010  NO 
SATISFACE 

SC_5029_A2 Solar FV 2026  Candelaria 
220  

0.008  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Candelaria 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Candelaria 220, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-48. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Candelaria 220 

 

1.36. Subestación Caracolí 110: 
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Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Caracolí 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-49. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Caracolí 110 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Caracolí 110 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Caracolí 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-49. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Caracolí 110 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Caracolí 110 se presentaron 6 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-50. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Caracolí 110 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2891_A1 Solar FV 2026  Caracolí 110 0.064  SATISFACE 
SC_2891_A2 Solar FV 2026  Caracolí 110 0.066  SATISFACE 
SC_3465_A1 Solar FV 2027  Caracolí 110 0.003  SATISFACE 
SC_3465_A2 Solar FV 2027  Caracolí 110 0.003  SATISFACE 
SC_3501_A1 Solar FV 2027  Caracolí 110 0.003  SATISFACE 
SC_3501_A2 Solar FV 2027  Caracolí 110 0.003  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Caracolí 110 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Caracolí 110, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-50. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Caracolí 110 

 

1.37. Subestación Caracolí 220: 
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Caracolí 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-51. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Caracolí 220 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Caracolí 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Caracolí 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-51. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Caracolí 220 

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Caracolí 220 se presentaron 179 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-52. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Caracolí 220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5105_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_2023_5105_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Caracolí 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.197  SATISFACE 

SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.172  SATISFACE 

SC_2023_5155_A1  Solar FV 2029  Caracolí 
220  

0.093  SATISFACE 

SC_2023_5155_A2  Solar FV 2029  Caracolí 
220  

0.082  SATISFACE 

SC_2023_5157_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.092  SATISFACE 

SC_2023_5157_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.093  SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.024  SATISFACE 

SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.024  SATISFACE 

SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.024  SATISFACE 

SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5181_A1  Térmica - 
Ciclo 
combinado 

2024  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5186_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Caracolí 
220  

0.021  SATISFACE 
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SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Caracolí 
220  

0.020  SATISFACE 

SC_2023_5187_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_2023_5187_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Caracolí 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.024  SATISFACE 

SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.024  SATISFACE 

SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.009  SATISFACE 

SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.009  SATISFACE 

SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5266_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5266_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5268_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5268_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5344_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.046  SATISFACE 

SC_2023_5344_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.046  SATISFACE 

SC_2023_5473_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5473_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5501_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Caracolí 
220  

0.044  SATISFACE 

SC_2023_5501_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Caracolí 
220  

0.044  SATISFACE 
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SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.085  SATISFACE 

SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.085  SATISFACE 

SC_2023_5515_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.011  SATISFACE 

SC_2023_5515_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.011  SATISFACE 

SC_2023_5517_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.011  SATISFACE 

SC_2023_5517_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.011  SATISFACE 

SC_2023_5524_A1  Solar FV 2025  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.054  SATISFACE 

SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.054  SATISFACE 

SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.205  SATISFACE 

SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.256  SATISFACE 

SC_2023_5589_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5589_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5620_A1  Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5620_A2  Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5626_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5626_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5639_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5639_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5665_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245841_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_20245841_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_20245843_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Caracolí 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_20245843_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 
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SC_20245846_A1  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_20245846_A2  Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2024_5972_A1  Solar FV 2025  Caracolí 
220  

0.067  SATISFACE 

SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5986_A1  Térmica - 
Ciclo abierto 

2024  Caracolí 
220  

0.032  SATISFACE 

SC_2883_A1 Solar FV 2025  Caracolí 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_2883_A2 Solar FV 2025  Caracolí 
220  

0.020  SATISFACE 

SC_2891_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.039  SATISFACE 

SC_2891_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_2925_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2925_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_3159_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.628  SATISFACE 

SC_3159_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.716  SATISFACE 

SC_3180_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3359_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3359_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3363_A1 Solar FV 2025  Caracolí 
220  

0.038  SATISFACE 

SC_3363_A2 Solar FV 2025  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_3380_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3380_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3390_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_3390_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 
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SC_3391_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.045  SATISFACE 

SC_3391_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.052  SATISFACE 

SC_3408_A1 Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.011  SATISFACE 

SC_3408_A2 Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_3412_A1 Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.011  SATISFACE 

SC_3412_A2 Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_3439_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_3439_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_3444_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_3444_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_3452_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_3452_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_3459_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_3459_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.041  SATISFACE 

SC_3465_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_3465_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_3500_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3500_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3501_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_3501_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_3516_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3516_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3573_A1 Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.009  SATISFACE 
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SC_3573_A2 Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.008  SATISFACE 

SC_3586_A1 Solar FV 2029  Caracolí 
220  

0.007  SATISFACE 

SC_3586_A2 Solar FV 2029  Caracolí 
220  

0.007  SATISFACE 

SC_3926_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_3926_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_3959_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3959_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4037_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4037_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4733_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.019  SATISFACE 

SC_4733_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.019  SATISFACE 

SC_4734_A1 Solar FV 2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4734_A2 Solar FV 2029  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4735_A1 Solar FV 2029  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_4735_A2 Solar FV 2029  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_4736_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.024  SATISFACE 

SC_4736_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.024  SATISFACE 

SC_4747_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_4747_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

21.598  NO 
SATISFACE 

SC_4756_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Caracolí 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_4793_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.006  SATISFACE 

SC_4793_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.007  SATISFACE 

SC_4803_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.045  SATISFACE 
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SC_4803_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.052  SATISFACE 

SC_4813_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_4813_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_4820_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Caracolí 
220  

0.017  SATISFACE 

SC_4820_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Caracolí 
220  

0.014  SATISFACE 

SC_4823_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.011  SATISFACE 

SC_4823_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Caracolí 
220  

0.009  SATISFACE 

SC_4837_A1 Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.186  SATISFACE 

SC_4837_A2 Solar FV 2028  Caracolí 
220  

0.156  SATISFACE 

SC_4971_A1 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4971_A2 Solar FV 2027  Caracolí 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_5012_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Caracolí 
220  

0.042  SATISFACE 

SC_5012_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Caracolí 
220  

0.039  SATISFACE 

SC_5013_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Caracolí 
220  

0.042  SATISFACE 

SC_5013_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Caracolí 
220  

0.039  SATISFACE 

SC_5015_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Caracolí 
220  

0.042  SATISFACE 

SC_5015_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Caracolí 
220  

0.039  SATISFACE 

SC_5017_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.044  SATISFACE 

SC_5017_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.055  SATISFACE 

SC_5018_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.050  SATISFACE 

SC_5018_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.015  SATISFACE 

SC_5029_A1 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.008  SATISFACE 

SC_5029_A2 Solar FV 2026  Caracolí 
220  

0.007  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Caracolí 220 

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Caracolí 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-52. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Caracolí 220 

 

1.38. Subestación Carreto 500:  
 

Capacidad por barra:  

 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

130  
UPME.GOV.CO 

 

Para la subestación Carreto 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-53. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Carreto 500  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Carreto 500 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Carreto 500, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-53. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Carreto 500 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Carreto 500 se presentaron 55 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-54. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Carreto 500 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5186_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Carreto 500  0.009  SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Carreto 500  0.009  SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.010  SATISFACE 
SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.010  SATISFACE 
SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5501_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Carreto 500  0.019  SATISFACE 

SC_2023_5501_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Carreto 500  0.019  SATISFACE 

SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.036  SATISFACE 
SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.036  SATISFACE 
SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.005  SATISFACE 
SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.005  SATISFACE 
SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.005  SATISFACE 
SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.005  SATISFACE 
SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.031  SATISFACE 
SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.031  SATISFACE 
SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.130  SATISFACE 
SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.161  SATISFACE 
SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5610_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Carreto 500  13.580  SATISFACE 

SC_2023_5613_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Carreto 500  3.030  SATISFACE 

SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Carreto 500  6.570  SATISFACE 

SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_20245919_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.004  SATISFACE 
SC_20245919_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.004  SATISFACE 
SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2883_A1 Solar FV 2025  Carreto 500  0.004  SATISFACE 
SC_2883_A2 Solar FV 2025  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_2925_A1 Solar FV 2026  Carreto 500  0.005  SATISFACE 
SC_2925_A2 Solar FV 2026  Carreto 500  0.005  SATISFACE 
SC_2957_A1 Eólico 

Onshore 
2032  Carreto 500  0.090  SATISFACE 

SC_2980_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Carreto 500  0.010  SATISFACE 

SC_2981_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Carreto 500  0.010  SATISFACE 

SC_2982_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Carreto 500  0.010  SATISFACE 

SC_2987_A1 Eólico 
Onshore 

2032  Carreto 500  0.160  SATISFACE 

SC_2990_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Carreto 500  0.000  SATISFACE 

SC_3573_A1 Solar FV 2028  Carreto 500  0.003  SATISFACE 
SC_3573_A2 Solar FV 2028  Carreto 500  0.002  SATISFACE 
SC_4820_A1 Eólico 

Onshore 
2028  Carreto 500  0.016  SATISFACE 

SC_4820_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Carreto 500  0.013  SATISFACE 

SC_4823_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Carreto 500  0.011  SATISFACE 

SC_4823_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Carreto 500  0.009  SATISFACE 

SC_4971_A1 Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_4971_A2 Solar FV 2027  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_4972_A1 Solar FV 2026  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
SC_4972_A2 Solar FV 2026  Carreto 500  0.000  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Carreto 500  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Carreto 500, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-54. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Carreto 500 

 

1.39. Subestación Cartagena 220:  
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Cartagena 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-55. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Cartagena 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Cartagena 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Cartagena 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-55. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Cartagena 220 
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Cartagena 220 se presentaron 179 alternativas de conexión 
las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se 
muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-56. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Cartagena 220 

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5105_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Cartagena 
220  

0.006  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5105_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Cartagena 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.203  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.194  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5155_A1  Solar FV 2029  Cartagena 
220  

0.102  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5155_A2  Solar FV 2029  Cartagena 
220  

0.102  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5157_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.103  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5157_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.104  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

136  
UPME.GOV.CO 

 

SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.020  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5181_A1  Térmica - 
Ciclo 
combinado 

2024  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5186_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cartagena 
220  

0.020  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Cartagena 
220  

0.019  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5187_A1  Eólico 
Onshore 

2028  Cartagena 
220  

0.006  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5187_A2  Eólico 
Onshore 

2028  Cartagena 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.022  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.020  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.020  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.010  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.010  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5266_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5266_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.005  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5268_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5268_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.005  NO 
SATISFACE 
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SC_2023_5344_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.055  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5344_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.055  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5473_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5473_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5501_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cartagena 
220  

0.041  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5501_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Cartagena 
220  

0.041  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.079  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.078  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5515_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5515_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5517_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5517_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5524_A1  Solar FV 2025  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.062  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.062  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.257  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.324  NO 
SATISFACE 
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SC_2023_5589_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5589_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5620_A1  Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5620_A2  Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5626_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5626_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5639_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5639_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5665_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 
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SC_20245836_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245841_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_20245841_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_20245843_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cartagena 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_20245843_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_20245846_A1  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_20245846_A2  Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_20245919_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.010  NO 
SATISFACE 

SC_20245919_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

3.649  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5972_A1  Solar FV 2025  Cartagena 
220  

0.074  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5986_A1  Térmica - 
Ciclo abierto 

2024  Cartagena 
220  

0.031  NO 
SATISFACE 

SC_2883_A1 Solar FV 2025  Cartagena 
220  

0.009  NO 
SATISFACE 

SC_2883_A2 Solar FV 2025  Cartagena 
220  

0.018  NO 
SATISFACE 

SC_2925_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_2925_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.011  NO 
SATISFACE 

SC_3159_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.634  NO 
SATISFACE 

SC_3159_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.723  NO 
SATISFACE 

SC_3180_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.000  NO 
SATISFACE 

SC_3359_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3359_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 
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SC_3363_A1 Solar FV 2025  Cartagena 
220  

0.040  NO 
SATISFACE 

SC_3363_A2 Solar FV 2025  Cartagena 
220  

0.042  NO 
SATISFACE 

SC_3380_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3380_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3390_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_3390_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_3391_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.059  NO 
SATISFACE 

SC_3391_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.058  NO 
SATISFACE 

SC_3408_A1 Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_3408_A2 Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_3412_A1 Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_3412_A2 Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.012  NO 
SATISFACE 

SC_3439_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_3439_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_3444_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_3444_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_3452_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_3452_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_3459_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_3459_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_3465_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3465_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3500_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 
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SC_3500_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3501_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3501_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3516_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3516_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3573_A1 Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.005  NO 
SATISFACE 

SC_3573_A2 Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_3586_A1 Solar FV 2029  Cartagena 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_3586_A2 Solar FV 2029  Cartagena 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_3926_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.009  NO 
SATISFACE 

SC_3926_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.009  NO 
SATISFACE 

SC_3959_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3959_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.002  NO 
SATISFACE 

SC_4037_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_4037_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.001  NO 
SATISFACE 

SC_4733_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.023  NO 
SATISFACE 

SC_4733_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.023  NO 
SATISFACE 

SC_4734_A1 Solar FV 2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4734_A2 Solar FV 2029  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4735_A1 Solar FV 2029  Cartagena 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_4735_A2 Solar FV 2029  Cartagena 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_4736_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.025  NO 
SATISFACE 

SC_4736_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.025  NO 
SATISFACE 
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SC_4747_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.010  NO 
SATISFACE 

SC_4747_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

24.330  NO 
SATISFACE 

SC_4756_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Cartagena 
220  

0.003  NO 
SATISFACE 

SC_4793_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_4793_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.007  NO 
SATISFACE 

SC_4803_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.059  NO 
SATISFACE 

SC_4803_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.058  NO 
SATISFACE 

SC_4813_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_4813_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.004  NO 
SATISFACE 

SC_4820_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Cartagena 
220  

0.024  NO 
SATISFACE 

SC_4820_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Cartagena 
220  

0.021  NO 
SATISFACE 

SC_4823_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.016  NO 
SATISFACE 

SC_4823_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cartagena 
220  

0.013  NO 
SATISFACE 

SC_4837_A1 Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.164  NO 
SATISFACE 

SC_4837_A2 Solar FV 2028  Cartagena 
220  

0.142  NO 
SATISFACE 

SC_4971_A1 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4971_A2 Solar FV 2027  Cartagena 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_5012_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_5012_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Cartagena 
220  

0.049  NO 
SATISFACE 

SC_5013_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_5013_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Cartagena 
220  

0.049  NO 
SATISFACE 

SC_5015_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Cartagena 
220  

0.053  NO 
SATISFACE 

SC_5015_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Cartagena 
220  

0.049  NO 
SATISFACE 
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SC_5017_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.056  NO 
SATISFACE 

SC_5017_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.071  NO 
SATISFACE 

SC_5018_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.058  NO 
SATISFACE 

SC_5018_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.019  NO 
SATISFACE 

SC_5029_A1 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.010  NO 
SATISFACE 

SC_5029_A2 Solar FV 2026  Cartagena 
220  

0.008  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Cartagena 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Cartagena 220, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-56. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Cartagena 220 

 

1.40. Subestación Casacara 34.5:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Casacara 34.5 se presentaron 3 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-57. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Casacara 34.5 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

SC_2023_5333_A1  9.9 Solar FV Casacara 
34.5 

2026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5335_A1  9.9 Solar FV Casacara 
34.5 

2026  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5736_A2  9.9 Solar FV Casacara 
34.5 

2026  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Casacara 34.5 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Casacara 34.5, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-57. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Casacara 34.5 

 

1.41. Subestación Centro 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Centro 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-58. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Centro 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Centro 110 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Centro 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-58. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Centro 
110  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Centro 110 se presentaron 2 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-59. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Centro 110  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2891_A1 Solar FV 2026  Centro 110  0.041  NO 
SATISFACE 

SC_2891_A2 Solar FV 2026  Centro 110  0.042  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Centro 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Centro 110, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-59. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Centro 110  

 

1.42. Subestación Cerromatoso 110:  
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Cerromatoso 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-60. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Cerromatoso 110  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Cerromatoso 110  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Cerromatoso 110, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-60. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Cerromatoso 110  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Cerromatoso 110 se presentaron 3 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-61. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Cerromatoso 110  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5610_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
110  

12.470  NO 
SATISFACE 
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SC_2023_5613_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
110  

2.820  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
110  

2.780  NO 
SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Cerromatoso 110  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Cerromatoso 110, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-61. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Cerromatoso 110  

 

1.43. Subestación Cerromatoso 220:  
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Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Cerromatoso 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-62. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Cerromatoso 220  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Cerromatoso 220  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Cerromatoso 220, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2-62. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Cerromatoso 220  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Cerromatoso 220 se presentaron 170 alternativas de conexión 
las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se 
muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-63. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Cerromatoso 220  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.058  SATISFACE 

SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.059  SATISFACE 

SC_2023_5155_A1  Solar FV 2029  Cerromatoso 
220  

0.028  SATISFACE 

SC_2023_5155_A2  Solar FV 2029  Cerromatoso 
220  

0.030  SATISFACE 

SC_2023_5157_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.031  SATISFACE 

SC_2023_5157_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.031  SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.004  SATISFACE 
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SC_2023_5181_A1  Térmica - 
Ciclo 
combinado 

2024  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5186_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5344_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5344_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_2023_5473_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5473_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5481_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5501_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
220  

0.011  SATISFACE 

SC_2023_5501_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
220  

0.011  SATISFACE 
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SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5515_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5515_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5517_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5517_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5524_A1  Solar FV 2025  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.017  SATISFACE 

SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.079  SATISFACE 

SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.091  SATISFACE 

SC_2023_5589_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5589_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

3.400  SATISFACE 

SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5610_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
220  

6.140  SATISFACE 

SC_2023_5613_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

1.430  SATISFACE 
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SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

1.430  SATISFACE 

SC_2023_5620_A1  Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5620_A2  Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5626_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5626_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

3.400  SATISFACE 

SC_2023_5639_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5639_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5665_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245843_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 
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SC_20245843_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_20245919_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_20245919_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

7.979  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5972_A1  Solar FV 2025  Cerromatoso 
220  

0.028  SATISFACE 

SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5986_A1  Térmica - 
Ciclo abierto 

2024  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_2883_A1 Solar FV 2025  Cerromatoso 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2883_A2 Solar FV 2025  Cerromatoso 
220  

0.004  SATISFACE 

SC_2925_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.002  SATISFACE 

SC_2925_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.003  SATISFACE 

SC_3159_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.324  SATISFACE 

SC_3159_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.369  SATISFACE 

SC_3180_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3359_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3359_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3363_A1 Solar FV 2025  Cerromatoso 
220  

0.010  SATISFACE 

SC_3363_A2 Solar FV 2025  Cerromatoso 
220  

0.011  SATISFACE 

SC_3380_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3380_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3390_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3390_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3391_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.013  SATISFACE 
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SC_3391_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_3408_A1 Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3408_A2 Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3412_A1 Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3412_A2 Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3439_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_3439_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_3444_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_3444_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_3452_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_3452_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_3459_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_3459_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_3465_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3465_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3500_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3500_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3501_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3501_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3516_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3516_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3573_A1 Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3573_A2 Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 
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SC_3586_A1 Solar FV 2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3586_A2 Solar FV 2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3926_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3926_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_3959_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_3959_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4037_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4037_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4733_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_4733_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.005  SATISFACE 

SC_4734_A1 Solar FV 2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4734_A2 Solar FV 2029  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4735_A1 Solar FV 2029  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4735_A2 Solar FV 2029  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4736_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.008  SATISFACE 

SC_4736_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.008  SATISFACE 

SC_4793_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4793_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4803_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.013  SATISFACE 

SC_4803_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_4813_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4813_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4820_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

159  
UPME.GOV.CO 

 

SC_4820_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4823_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4823_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_4837_A1 Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.044  SATISFACE 

SC_4837_A2 Solar FV 2028  Cerromatoso 
220  

0.040  SATISFACE 

SC_4971_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4971_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4972_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_4972_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.000  SATISFACE 

SC_5012_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Cerromatoso 
220  

0.013  SATISFACE 

SC_5012_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_5013_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Cerromatoso 
220  

0.013  SATISFACE 

SC_5013_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_5015_A1 Eólico 
Onshore 

2025  Cerromatoso 
220  

0.013  SATISFACE 

SC_5015_A2 Eólico 
Onshore 

2025  Cerromatoso 
220  

0.012  SATISFACE 

SC_5017_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.014  SATISFACE 

SC_5017_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.016  SATISFACE 

SC_5018_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.017  SATISFACE 

SC_5018_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.006  SATISFACE 

SC_5029_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 

SC_5029_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
220  

0.001  SATISFACE 
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Cerromatoso 220  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Cerromatoso 220, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-63. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Cerromatoso 220  

 

1.44. Subestación Cerromatoso 500:  
 

Capacidad por barra:  
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Para la subestación Cerromatoso 500 se presentaron 0 alternativas de conexión las 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-64. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Cerromatoso 500  

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Cerromatoso 500  

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Cerromatoso 500, teniendo 
en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-64. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación 
Cerromatoso 500  
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Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Cerromatoso 500 se presentaron 69 alternativas de conexión 
las cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se 
muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-65. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Cerromatoso 500  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.009  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5186_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.011  SATISFACE 
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SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.011  SATISFACE 

SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5501_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
500  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5501_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
500  

0.021  SATISFACE 

SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.038  SATISFACE 

SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.038  SATISFACE 

SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.006  SATISFACE 

SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.005  SATISFACE 

SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.037  SATISFACE 

SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.037  SATISFACE 

SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.175  SATISFACE 

SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.197  SATISFACE 

SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 
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SC_2023_5610_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Cerromatoso 
500  

24.230  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5613_A1  Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
500  

7.530  SATISFACE 

SC_2023_5613_A2  Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
500  

13.150  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5620_A1  Solar FV 2028  Cerromatoso 
500  

0.001  SATISFACE 

SC_2023_5620_A2  Solar FV 2028  Cerromatoso 
500  

0.011  SATISFACE 

SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_20245919_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.057  SATISFACE 

SC_20245919_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

10.448  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2883_A1 Solar FV 2025  Cerromatoso 
500  

0.004  SATISFACE 

SC_2883_A2 Solar FV 2025  Cerromatoso 
500  

0.009  SATISFACE 

SC_2906_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Cerromatoso 
500  

0.270  SATISFACE 

SC_2925_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.005  SATISFACE 

SC_2925_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.006  SATISFACE 

SC_2957_A1 Eólico 
Onshore 

2032  Cerromatoso 
500  

0.110  SATISFACE 

SC_2980_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2981_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2982_A2 Eólico 
Onshore 

2032  Cerromatoso 
500  

0.010  SATISFACE 

SC_2987_A1 Eólico 
Onshore 

2032  Cerromatoso 
500  

0.190  SATISFACE 
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SC_2990_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_2998_A2 Eólico 
Onshore 

2033  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_4820_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Cerromatoso 
500  

0.024  SATISFACE 

SC_4820_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Cerromatoso 
500  

0.021  SATISFACE 

SC_4823_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
500  

0.016  SATISFACE 

SC_4823_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Cerromatoso 
500  

0.013  SATISFACE 

SC_4971_A1 Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_4971_A2 Solar FV 2027  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_4972_A1 Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

SC_4972_A2 Solar FV 2026  Cerromatoso 
500  

0.000  SATISFACE 

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Cerromatoso 500  

 

El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Cerromatoso 500, 
teniendo en cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

166  
UPME.GOV.CO 

 

 

Figura 2-65. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Cerromatoso 500  

 

1.45. Subestación Chinú 110: 
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Chinú 110 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-66. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Chinú 110 

Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  
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No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Chinú 110 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Chinú 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-66. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Chinú 
110  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 

Para la subestación Chinú 110 se presentaron 162 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  
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Tabla 2-67. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Chinú 110  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Chinú 110 0.225  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Chinú 110 0.226  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5155_A1  Solar FV 2029  Chinú 110 0.110  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5155_A2  Solar FV 2029  Chinú 110 0.118  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5157_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.117  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5157_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.118  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.020  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.020  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.020  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.018  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5181_A1  Térmica - 

Ciclo 
combinado 

2024  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.010  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.010  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5186_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Chinú 110 0.020  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Chinú 110 0.020  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.020  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.020  NO 
SATISFACE 
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SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.021  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.021  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.011  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.011  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5344_A1  Eólico 

Onshore 
2027  Chinú 110 0.051  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5344_A2  Eólico 

Onshore 
2027  Chinú 110 0.051  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5473_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5473_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5501_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Chinú 110 0.041  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5501_A2  Eólico 

Onshore 
2026  Chinú 110 0.041  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5506_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.074  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5506_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.073  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5515_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5515_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5517_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5517_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5524_A1  Solar FV 2025  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5539_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.012  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5539_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5541_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.012  NO 

SATISFACE 
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SC_2023_5541_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.010  NO 
SATISFACE 

SC_2023_5554_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5554_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5563_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.069  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5563_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.069  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5575_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.307  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5575_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.372  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5589_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5589_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5594_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5594_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5620_A1  Solar FV 2028  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5620_A2  Solar FV 2028  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5626_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5626_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5639_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5639_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5662_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5662_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5665_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_2023_5736_A1  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5736_A2  Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_20245832_A1  Eólico 

Onshore 
2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_20245832_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_20245833_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_20245834_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
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SC_20245835_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_20245835_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A1  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_20245836_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 

SC_20245843_A1  Eólico 
Onshore 

2026  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_20245843_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Chinú 110 0.000  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5972_A1  Solar FV 2025  Chinú 110 0.094  NO 
SATISFACE 

SC_2024_5973_A1  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5973_A2  Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_2024_5986_A1  Térmica - 

Ciclo abierto 
2024  Chinú 110 0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2883_A1 Solar FV 2025  Chinú 110 0.009  NO 

SATISFACE 
SC_2883_A2 Solar FV 2025  Chinú 110 0.017  NO 

SATISFACE 
SC_2925_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.010  NO 

SATISFACE 
SC_2925_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 0.011  NO 

SATISFACE 
SC_3159_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 1.103  NO 

SATISFACE 
SC_3159_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 1.258  NO 

SATISFACE 
SC_3180_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.000  NO 

SATISFACE 
SC_3359_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 

SATISFACE 
SC_3359_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 

SATISFACE 
SC_3363_A1 Solar FV 2025  Chinú 110 0.034  NO 

SATISFACE 
SC_3363_A2 Solar FV 2025  Chinú 110 0.035  NO 

SATISFACE 
SC_3380_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 

SATISFACE 
SC_3380_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 

SATISFACE 
SC_3390_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.003  NO 

SATISFACE 
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SC_3390_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 0.003  NO 
SATISFACE 

SC_3391_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.056  NO 
SATISFACE 

SC_3391_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.052  NO 
SATISFACE 

SC_3408_A1 Solar FV 2028  Chinú 110 0.007  NO 
SATISFACE 

SC_3408_A2 Solar FV 2028  Chinú 110 0.006  NO 
SATISFACE 

SC_3412_A1 Solar FV 2028  Chinú 110 0.007  NO 
SATISFACE 

SC_3412_A2 Solar FV 2028  Chinú 110 0.006  NO 
SATISFACE 

SC_3439_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.051  NO 
SATISFACE 

SC_3439_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.051  NO 
SATISFACE 

SC_3444_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.051  NO 
SATISFACE 

SC_3444_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.051  NO 
SATISFACE 

SC_3452_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.051  NO 
SATISFACE 

SC_3452_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.051  NO 
SATISFACE 

SC_3459_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.051  NO 
SATISFACE 

SC_3459_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.051  NO 
SATISFACE 

SC_3465_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3465_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3500_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3500_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3501_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3501_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.002  NO 
SATISFACE 

SC_3516_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3516_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 
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SC_3573_A1 Solar FV 2028  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3573_A2 Solar FV 2028  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3586_A1 Solar FV 2029  Chinú 110 0.003  NO 
SATISFACE 

SC_3586_A2 Solar FV 2029  Chinú 110 0.003  NO 
SATISFACE 

SC_3926_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.003  NO 
SATISFACE 

SC_3926_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 0.003  NO 
SATISFACE 

SC_3959_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_3959_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_4037_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_4037_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.001  NO 
SATISFACE 

SC_4733_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.022  NO 
SATISFACE 

SC_4733_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 0.022  NO 
SATISFACE 

SC_4734_A1 Solar FV 2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_4734_A2 Solar FV 2029  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_4735_A1 Solar FV 2029  Chinú 110 0.003  NO 

SATISFACE 
SC_4735_A2 Solar FV 2029  Chinú 110 0.003  NO 

SATISFACE 
SC_4736_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.029  NO 

SATISFACE 
SC_4736_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 0.029  NO 

SATISFACE 
SC_4793_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.002  NO 

SATISFACE 
SC_4793_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.002  NO 

SATISFACE 
SC_4803_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.056  NO 

SATISFACE 
SC_4803_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.052  NO 

SATISFACE 
SC_4813_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.003  NO 

SATISFACE 
SC_4813_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 0.003  NO 

SATISFACE 
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SC_4820_A1 Eólico 
Onshore 

2028  Chinú 110 0.009  NO 
SATISFACE 

SC_4820_A2 Eólico 
Onshore 

2028  Chinú 110 0.008  NO 
SATISFACE 

SC_4823_A1 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.006  NO 
SATISFACE 

SC_4823_A2 Eólico 
Onshore 

2027  Chinú 110 0.005  NO 
SATISFACE 

SC_4837_A1 Solar FV 2028  Chinú 110 0.165  NO 
SATISFACE 

SC_4837_A2 Solar FV 2028  Chinú 110 0.147  NO 
SATISFACE 

SC_4971_A1 Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_4971_A2 Solar FV 2027  Chinú 110 0.000  SATISFACE 
SC_5012_A1 Eólico 

Onshore 
2025  Chinú 110 0.053  NO 

SATISFACE 
SC_5012_A2 Eólico 

Onshore 
2025  Chinú 110 0.049  NO 

SATISFACE 
SC_5013_A1 Eólico 

Onshore 
2025  Chinú 110 0.053  NO 

SATISFACE 
SC_5013_A2 Eólico 

Onshore 
2025  Chinú 110 0.049  NO 

SATISFACE 
SC_5015_A1 Eólico 

Onshore 
2025  Chinú 110 0.053  NO 

SATISFACE 
SC_5015_A2 Eólico 

Onshore 
2025  Chinú 110 0.049  NO 

SATISFACE 
SC_5017_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.057  NO 

SATISFACE 
SC_5017_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 0.070  NO 

SATISFACE 
SC_5018_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.052  NO 

SATISFACE 
SC_5018_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 0.019  NO 

SATISFACE 
SC_5029_A1 Solar FV 2026  Chinú 110 0.005  NO 

SATISFACE 
SC_5029_A2 Solar FV 2026  Chinú 110 0.004  NO 

SATISFACE 
 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión que tengan aportes de 
corriente de cortocircuito en la subestación Chinú 110 
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El estado de la capacidad de cortocircuito en la subestación Chinú 110, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-67. Balance de capacidad de cortocircuito después de la priorización para la subestación 
Chinú 110  

 

1.46. Subestación Chinú 220: 
 

Capacidad por barra:  

 

Para la subestación Chinú 220 se presentaron 0 alternativas de conexión las cuales 
se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-68. Alternativas de conexión presentadas a la subestación Chinú 220 
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Solicitud  Capacidad Tipo Barra  FPO 
solicitada  

Restricción  

 

No se priorizó ninguna de las alternativas de conexión presentadas en la 
subestación Chinú 220 

 

El estado de la capacidad por barra en la subestación Chinú 220, teniendo en 
cuenta la priorización se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2-68. Balance de capacidad por barra después de la priorización para la subestación Chinú 
220  

 

Capacidad excedente de interrupción de corriente de cortocircuito:  

 



Informe de clasificación de 
 solicitudes de conexión - GCM 

177  
UPME.GOV.CO 

 

Para la subestación Chinú 220 se presentaron 173 alternativas de conexión las 
cuales tienen aportes de corriente de cortocircuito. Estas alternativas se muestran 
en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-69. Alternativas de conexión que aportan corriente de cortocircuito en la subestación 
Chinú 220  

Solicitud  tipo  FPO Barra a la 
que aporta 
CC 

Aporte de 
cortocircuito 
(kA)  

Restricción  

SC_2023_5109_A1  Solar FV 2028  Chinú 220 0.114  SATISFACE 
SC_2023_5109_A2  Solar FV 2028  Chinú 220 0.114  SATISFACE 
SC_2023_5155_A1  Solar FV 2029  Chinú 220 0.055  SATISFACE 
SC_2023_5155_A2  Solar FV 2029  Chinú 220 0.059  SATISFACE 
SC_2023_5157_A1  Eólico 

Onshore 
2029  Chinú 220 0.059  SATISFACE 

SC_2023_5157_A2  Eólico 
Onshore 

2029  Chinú 220 0.059  SATISFACE 

SC_2023_5168_A1  Solar FV 2027  Chinú 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5168_A2  Solar FV 2027  Chinú 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5178_A1  Solar FV 2026  Chinú 220 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5178_A2  Solar FV 2026  Chinú 220 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5180_A1  Solar FV 2026  Chinú 220 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5180_A2  Solar FV 2026  Chinú 220 0.009  SATISFACE 
SC_2023_5181_A1  Térmica - 

Ciclo 
combinado 

2024  Chinú 220 0.000  SATISFACE 

SC_2023_5184_A1  Solar FV 2026  Chinú 220 0.005  SATISFACE 
SC_2023_5184_A2  Solar FV 2026  Chinú 220 0.005  SATISFACE 
SC_2023_5186_A1  Eólico 

Onshore 
2026  Chinú 220 0.010  SATISFACE 

SC_2023_5186_A2  Eólico 
Onshore 

2026  Chinú 220 0.010  SATISFACE 

SC_2023_5194_A1  Solar FV 2027  Chinú 220 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5194_A2  Solar FV 2027  Chinú 220 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5202_A1  Solar FV 2026  Chinú 220 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5202_A2  Solar FV 2026  Chinú 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5205_A1  Solar FV 2026  Chinú 220 0.010  SATISFACE 
SC_2023_5205_A2  Solar FV 2026  Chinú 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5208_A1  Solar FV 2026  Chinú 220 0.005  SATISFACE 
SC_2023_5208_A2  Solar FV 2026  Chinú 220 0.005  SATISFACE 
SC_2023_5213_A1  Solar FV 2027  Chinú 220 0.000  SATISFACE 
SC_2023_5213_A2  Solar FV 2027  Chinú 220 0.000  SATISFACE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































